
Ленина 5

Услуга Предъявлено Оплачено

Прочие 

доходы*

Фактические 

затраты Итого

Водоотведение 88 385,43 70 687,95 88 385,43 17 697,48

Гор. вода (комп. на Т/Э) 178 377,84 130 176,00 178 377,84 48 201,84

Отопление 851 094,78 441 343,91 851 094,78 409 750,87

Содержание жилья 941 250,08 763 678,52 11 476,06 737 135,90 -38 018,68

ХВС (гвс) 78 633,12 62 194,08 78 633,12 16 439,04

Хол. вода 101 091,05 81 566,81 101 091,05 19 524,24

Электроэнергия 410 943,53 312 653,39 410 943,53 98 290,14

ИТОГО 2 649 775,83 1 862 300,66 11 476,06 2 445 661,65 571 884,93

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование
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Ленина ул,  № 5

01.01.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

1476 кв 1 чуть теплые батареи в квартире ( квартире холодно) ВЫПОЛНЕНИЕ: 27.01.14. 

температура в квартире=20;, 21 градус.

1715 кв.80 - гвс на кухне холодная, в ванной в норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена задвижки 

ф 80.

1789 кв.21,25,33,28.31,41,41 - чуть тёплые батареи, температура в квартире не соответствует 

норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепадов давления, передано в СТК.

1807 платный отдел - в 95 квартире сорвало кран на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: течь 

устранили

1924 кв.20 - течь гвс у счётчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранено.

2051 кв.38, 29, 25 , 37- чуть тёплые батареи. Нет перепада давления, передано в СТК. На 

03.02.14 - вызвана комиссия. Повтор от 03.02.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: 03.02.14. - нет перепадов 

давления.

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

01.02.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

2102 кв 22,25 температура в квартире 14Со ( батареи еле греют). Повтор 01.02.14, 02.02.14. 

Повтор от 03.02.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: 03.02.14. 10-00 - комиссия совместно с администрацией - 

нет перепадов давления.

295 кв.23+кв.31 - не греет батарея в торцевой комнате, проверить отопление по стояку кв.25. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: подача=75 градусов, давл.=4,0 атм., обратка 35 градусов, давл. 4.0 атм., 

передано в СТК.

656 течь хвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу хвс в подвале.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

1393 восстановить освещение на всех этажах в переходах, и на 1-м этаже у лифта - участок. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлено.



1695,99

5441,18

4784,08

1238,9

20,75

148,81

450,05

3032

4520,87

11876,72

14260,16

1948,95

51094,34

1568,19

5456,41

4784,08

2766,8

26,43

1112,68

3032

14202,41

5024,41

11171,98

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

2167 кв 41 отсутствует отопление кухня, комната ( см.заявку 1789) ВЫПОЛНЕНИЕ: 03.02.14. - 

нет перепадов давления.

2181 кв 83 по л/клетки сверху бежит вода ВЫПОЛНЕНИЕ: течь пожарного гидранта, 

разморозило кран ф 50, отключили

2197 кв.20. Течь воды в подъезде на 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь крана(гидрант). Отключен-

оттаивает.

2324 кв 85 шум воды в подвале и в подъезде по трубам пожарного гидранта ВЫПОЛНЕНИЕ: 

устранено со сваркой.

2391 кв 75 течь пожарного гидранта ВЫПОЛНЕНИЕ: разморозило краны на гидранте, закрыли 

воду на гидрант

2392 кв.75 - топит подъезд  - 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

4320 СНЯТИЕ параметров на элеваторных узлах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Перепад 0,1 атм., ГВС=50 

градусов.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

3347 кв 59 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ:  Отгорел нулевой провод, схему 

эл. снабжения восстановил

01.03.2014

Абонентское обслуживание

2417 течь воды гвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена ввода гвс со сваркой; восстановление 

пожарного гидранта.

2553 кв.25,41,21 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

регулировка системы отопления.

3061 кв.25, 41 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепадов, передано в ПТО и СТК.

3193 кв 85 нет ХВС в кране пусто ,кухня передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Жильцов нет дома,у 

соседей вода идет с шипом

3321 кв.41 - сорвало кран гвс на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кранбуксу на смесителе.

3749 кв.25 - температура в квартире не соответствует норме, повтор заявки 22.02.2014  во всей 

квартире 16оС. Повтор  24.02.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура 16,2; =17,1; =20,4 градусов, 

передано в СТК.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

4446 кв 3 топит кнз в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства
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4790 кв.12 - капает горячая вода у в/вентиля. ВЫПОЛНЕНИЕ: Набили сальник на в/вентиль.

5006 кв  79 топит  сверху ванная передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк ХВС нет 

доступа в квартиру выше

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства

Техническое освидетельтвование лифтов

5007 кв 79 закрыли стояк ХВС топили сверху( нет дома в квартире выше) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Открыли стояк, течь была устранена жильцами.

5747 кв.30 - подтапливает сверху в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали кв.38 - утечек нет, 

кв.30 - течи нет(пятно на потолке).

Участок электротехнических работ

5484 кв.59 - Восстановить освещение на межэтажных переходах на всех этажах. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел весь подъезд,все этажи,заменил 14 ламп

01.04.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

7970 Течь крана в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена кранфильтра.

8058 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 15.04.14. - СТК 

отрегулировали трассу.

8070  кв 75 ;77; ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ:  АС- низкий теплофикат

8114 кв 77 слабо греют батареи, кв.75. ВЫПОЛНЕНИЕ: 14.04.14. - СТК отрегулировали трассу, 

тепло есть.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

7164 кв.45,21 - холодная батарея в большой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: 13-00 - батарея 

греет(звонок от кв.45).

7568 отсутствует отопление в комнате, кв 7, кв.30 - кухня. ВЫПОЛНЕНИЕ: Система отопления 

в работе, подача70 гр., обратка 30 гр., перепад 0,2 атм.

7771 Течь бойлера. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка бойлера - калач хвс.

7814 кв 7 чуть тёплые батареи,кв.47 - холодные батареи в комнате - 11.04.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Нет параметров(подача 68 гр., обратка 25 гр.; Давление на подаче 3,8 атм., на обратке 3,9 атм) - 

передано в СТК.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

8090  нет света 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ:  АС- неисправность внутри квартиры

8145 Кв.9. Проверить правильность подключения счетчика ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена 

счетчика

8372 кв 31 нет освещения у лифтов 1 ,4,6 этаж, сломан выключатель на 1-м этаже. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н и 1 выключатель 17.04.14

8752 Нет освещения у лифтов - 10 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

01.05.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов
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Обслуживание лифтового хозяйства

11734 Течь канализации в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

10034 Восстановить освещение в подвале, установить розетку для сварки. Срочно. Повтор 

от15.05.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв провода,подключили насос.

10801 кв 84 отсутствует освещение в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорели 2 фазных провода,все 

устранили

11198 Нет освещения у лифта(сорван плафон), нет освещения в коридоре за лифтом - 10 этаж. 

ВЫПОЛНЕНИЕ:  Заменили л/н-1шт,  патрон-1шт

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

10415 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10736 Восстановить гвс и хвс в мусорокамере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили краны ф 20 на хвс 

и гвс.

11097 Замена вводных задвижек на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проведены работы по 

замене вводных задвижек.

11144 течь хвс за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена конусного манжета.

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

12140 +кв.31 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Не работает циркуляционный 

насос, нужно восстановить освещение, передано электрикам. 12-00 - освещение восстановлено.

12970 кв-40 ГВС не соотв. норме по  кухонному стояку . ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк ГВС в работе.  

В квартире стояк ГВС по кухне  в работе ( после  пропускания).

01.06.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

13572 кв-78 Нет света на л/кл на 10 этаже (на площадке и у лифта). Обе эл. лампы висят на 

проводах-ВОССТАНОВИТЬ( жалуются на то, что очень быстро перегорают) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

заменили 2 л/н

01.07.2014

13003 кв-40 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале .

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

11863 Восстановить освещение у лифта (лампочка болтается на проводах), и освещение у входа 

в межквартирный коридор - 10 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 светильник и 2 л/н

12158 Восстановить освещение в подвале, сделать выключатель, запустить насос. Срочно!!! 

ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил

12574 запах горелой проводке в Щ.О. ( передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел автомат, 

переключил на другой автомат
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 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

Покос травы

15887 Произвести замеры двери мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замеры произведены.

Участок санитарно-технических работ

14788 Нет давления ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена вводных вентилей в квартире.

15158 кв.89,1 - гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.07.14. - комиссия с СТК.

15673 гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, низкий т/фикат, передано в 

СТК.

15769 кв 85   Температура ГВС не соответствует норме ( по утрам вода грязная), кв.89,43 - 

повтор от.29.07.14. ВЫПОЛНЕНИЕ:  Передано в СТК

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

14790 восстановить освещение у лифта и за лифтом - 10 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 

патрон, 1 л/н

15874 кв.69,71,72 - нет освещения в межквартирном коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

01.08.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

16385 кв 84 искрит в щ/о, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сжим

16447 кв 84 искрит в щ/о ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрал "О"

18282 кв 28 Нет освещения в квартире и  межквартирном коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: По 

домофону житель ответил.что свет появился.

01.09.2014

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

16729 Закрыть т/обменники. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли т/обменник.

17750 Сорвало кран хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрутили кран на место.

17933 Открыть бойлера.. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли бойлера.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

Покос травы

Вывоз и утилизация ТБО
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Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

20820 Застеклить оконные рамы на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: Рамы застеклены.

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

21464 Нет отопления в квартирах: 22,32,31,43,45,75,76.. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку 

стояков отопления, нет перепадов, прямая и обратка=2,5 атм.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

18544 Нет освещения на 10-м этаже у лифта и в межквартирном коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

заменили лн-2 шт

18565 Восстановить освещение в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал

18736 Нет освещения на 10-м этаже у лифта и в общем коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн 

2шт

21564 2 этаж - произвести ремонт двух дверей на межбалконные переходы. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Произвели ремонт дверей.

Участок санитарно-технических работ

19129 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: 08.09.14. - вода есть.

19738 Топит КНЗ на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ.

19863 кв 85 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: передали в ВК, проверит насос на 13 насосной

21105 Запуск, обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели запуск, обработку 

системы отопления.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

23917 Повесить замок на чердачный люк, один ключ отдать в лифтовое хозяйство. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Замок повесили.

24071 Установить пружину на межбалконную дверь, пружина в кв.12. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Установил 2 пружины.

19661 Нет освещения у лифта, у м/провода, в общем коридоре - 7 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Заменили 3 л/н, патрон

01.10.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Участок санитарно-технических работ

21775 Регулировка, обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку 

системы отопления.

21910 Обработать стояки отопления. Кв.63,32 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков 

отопления.

22241 Нет отопления в одной комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков 

отопления.

22283 Засорился унитаз. ВЫПОЛНЕНИЕ:  Прочистили 



15963,55

1992,6

60467,72

39,78

5283,77

4784,08

1395,36

47,36

5338,6

5255,47

5946,59

14269,03

16105,34

2002,34

23056 Замена участка КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили кнз со сваркой.

23104 Нет отопления в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили отопление. обработали стояки.

24487 кв 92 нет ХВС,ГВС  ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в ВК

24755 кв12 - гвс не соответствует норме, кв21 - температура в квартире не соответствует 

норме.240551 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления.

25247 Нет давления ГВС, повтор 31.10.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Давление 3,6 атм., передано в 

водоканал.

25411 Произвести замеры давления хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Давление=3,8 атм.

22391 кв 48 отключить ХВС и ГВС (2 стояка, оплатили) на 09.10.2014 на 12:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Выполнена.

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

21701 Нет освещения на л/маршах межбалконных переходах 1,2 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

заменил 4 лампы накаливания

24752 Восстановить освещение на межбалконных переходах на всех этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

до ППР

25129 кв 75 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет 1 фазы с ТП передала в 

Облкомэнерго

01.11.2014

26808 Нет давления хвс на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтр на смесителе.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

26561 Нет освещения на 2-м этаже у мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, 

устранили обрыв

26579 Нет освещения на межбалконных переходах, сломан выключатель на 1-м этаже. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв, заменили 14 л/н

26790 Нет освещения у лифта на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв, установили 14 

л/н

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

28336 Не закрывается дверь в мусорокамеру. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт двери.

Участок санитарно-технических работ

25771 кв 24 мокнет труба ХВС , стояк по сварке ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк ХВС.

26550 кв.87 отключить  4 стояка  ХВС и ГВС   13.11.2014  на 10:00 (оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

отключили в 10-00, включили в 13-30.

27008 отсутствует освещение на л/марше с 1 по 12 этаж ( передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

устранили обрыв, заменили 14 л/н



63372,06

1065,48

5222,18

4784,08

3236,48

942,55

343,63

4766,83

317,43

6064

6253,29

12950,83

15422,94

2002,34

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

27437 1 этаж - нет крышки у выключателя(в подъезде) - кв.28; Нет освещения на 10 этаже у 

лифта и в коридоре, просят поставить энергосберегающие лампы. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 

л/н, закрепили выключатель, заменили 1 патрон

27649 кв 75 нет освещения на л/к 10 эт у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, 1 патрон, 

выключатель

01.12.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Участок электротехнических работ

30816 кв.71 л/к -9 эт.  в межквартирном  коридоре  закрепить эл.щиток ВЫПОЛНЕНИЕ: 

закрепили щиток

31426 нет освещения л/м -2 эт., у мусоропровода ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

Обслуживание лифтового хозяйства

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

29975 +кв.25 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка системы отопления.

30958 Кв.46. Отключить стояк отопления 19.12.14 к 09:00(оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

запустили 19.12.2014

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов


