
Береговая 20

Услуга Сальдо вх. Начислено Оплачено Факт. Затраты
Водоотв.                                          10 444,72 79 273,69 83 261,24 79 273,69
ГВС подача                                        7 200,81 63 063,86 63 568,32 63 063,86
Отопление                                         133 904,41 1 313 262,05 1 290 869,77 1 313 262,05
Сод.обсл.жилья                                    178 387,83 541 900,20 546 310,66 580 427,63
ХВС                                               11 371,74 96 235,34 100 503,83 96 235,34
Э/э                                               38 341,72 389 650,32 382 867,77 389 650,32
ГВС 40 549,62 284 527,89 292 565,20 284 527,89
ИТОГО 420200,85 2767913,35 2759946,79 2806440,78

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда

31.01.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

1310 кв 18 парит из подвала тел 247153 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 метра трубы 
ГВС  89,течь устранили

1795 кв 90 течь ливневой канализации,топит сверху тел 24-83-67 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
требуется чеканка ливневой канализации на чердаке

1877 кв 90 зачеканить ливневую канализацию на чердаке повтор 7,02,13 кв 90(24-83-
67) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено,ливневая 
канализация исправна

2394 кв 61 4 подъезд течь канализации тел 24-39-50 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обследовали,утечек не обнаружено

2552 кв-46 Течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф 76,ф 57 на 
трубе ГВС

292 кв 18 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 метра трубы ГВС  89,течь 
устранили

374 5 подъезд нет отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнула батарея в 2 
местах,нужна сварка на л/клетке

653 кв 72 запах КНЗ в подъезде ( горячая труба КНЗ  в квартире) предала в АС 
ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 72 нет дома,до звонка
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

224 кв 23 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел контакт на клемме фазы 
стояка, пересадил на другую клемму.

28.02.2013
Абонентское обслуживание



Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

2649 погрузка и разгруска трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: погрузили и разгрузили 
трубы

2810 кв 90 горячая вода не соответсвует норме тел 248367 повтор 6,02,13 
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

2819 кв 80 п/сушитель холодный тел 66-58-04 повтор 6,02,13 кв 
87(665804),90(248367) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

3144 кв 64 запах канализации тел 953-045-57-24 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили 
канализацию рояльной проволкой,засор устранили

4188 кв 73 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк 
отопления

4375 Кв.46. Нет отопления в комнате. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали 
стояк отопления,был закрыт кран на обратке

4710 кв 18 течь горячей воды в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили 
хомут,течь устранили
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ
4044 кв 28 нет освещения на 5 этаже  ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

31.03.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

6077 кв 28 2 подъезд установить проушины на люк выхода на чердак и повесить 
замок в кв 28 тел 244443 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепил петли на люке,установил 
проушины,закрепил летницу люка на саморезы

Участок санитарно-технических работ

6024 кв-42 Течь батареи в комнате( м/ пластик) ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в 
отдел.доп услуг

6025 кв 30,14(топит квартиру) топит л/клетку с ливневой канализации тел 664734 
ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,течь кровли через стыки

6068 кв 42 течь батареи  тел 248793 ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку на 
радиаторе,течь устранили

6344 Кв.18. Течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на 
трубе ГВС,течь устранили



6406 кв 73 чуть теплые батареи в квартире тел 66-47-11 повтор 25,03,13 
ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,замена сопла ф 10, замена прокладки на 
флянце,обработка стояков отопления

6571 Течь горячей воды в подвале.Повтор от 26.03 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 
метра трубы ГВС  89,течь устранили

6928 5 подвал разбор э/узла,сверление ф сопла,обратная сборка ВЫПОЛНЕНИЕ: 
разбор э/узла,замена сопла ф 10, замена прокладки на флянце,обработка стояков 
отопления

6975 обсчитать материал для выполнения капитальных работ по замене трубы ГВС 
ВЫПОЛНЕНИЕ: материал обсчитали,передано Гилфанову

Участок уборки территории и мусоропроводов

5027 кв 80 нет уборки подъезда тел 242206 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная 
уборка

Участок электротехнических работ

5129 восстановить освещение по всему  периметру подвального помещения 
дома,вывести розетки ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в 2,3,4,5,6 
подвалам,использовали провод 150 м,патроны 16 шт,розетки 5 шт,л/н 40  шт,выкл 5 
шт,,автомат 3 шт

6654 2,3,4,5,6 восстановить освещение в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили 
освещение в 2,3,4,5,6 подвалам,использовали провод 150 м,патроны 16 шт,розетки 5 
шт,л/н 40  шт,выкл 5 шт,,автомат 3 шт

6680 Провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома

30.04.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

7791 кв 15 течь между стыками крыши,требуется ремонт кровли тел 244390 
ВЫПОЛНЕНИЕ: почистил крышу от снега,требуется ремонт кровли

8583 кв 62 закрыть дыру из подвала на 1 этаже л/клетке тел 906-803-35-91(заявка от 
18.04.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли дыру в подъезде и на улице
Участок санитарно-технических работ

7210 кв 44 затоплен подвал водой ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу 
ГВС,течь устранили

7415 кв 75 топит квартиру с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на чердаке 
большая глыба льда(она таяла,топило квартиру),требуется ремонт вытяжки 
ливневой канализации(труба ф 110 1 мерт,2 отвода ф 110.труба ф 110 ,3 
метра,манжет с чегуна на полиэтилен)



7433 кв 75 требуется ремонт вытяжки ливневой канализации на чердаке с левой 
стороны(труба ф 110 1 мерт,2 отвода ф 110.труба ф 110 ,3 метра,манжет с чегуна на 
полиэтилен) ВЫПОЛНЕНИЕ: замена,демонтаж вытяжки,установка вытяжки(труба 
ф 110 1 метр,2 полуотвода ф 110,манжет ф 110 1 шт)

7778 кв 15 топит с ливневой канализации тел 244390 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь между 
стыками крыши,лопнул рубероид,требуется ремонт кровли

7825 подготовка материала к замене трубы ГВС ф 57 на 2,3 подвалы,сварка сборок 
на стояки ф 25,ф 15,покраска труб  ВЫПОЛНЕНИЕ: подготовка материала для 
установки в подвал,сварка сборок ф 25,ф 15

7867 пристрелить подвальные окна 2,3 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: пристрели окна 2,3 
подвал

8005 изготовление заготовок на стояки ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили 5 сборок 
ф 25 на стояки ГВС

8212 кв 87,90(248367) ГВС не соотвествует норме тел 66-58-04 повтор 16,04,13 кв 
90,87 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

8271 кв 28 холодные батареи в угловой комнате тел 912-297-24-24 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обработали стояки отопления

8356 кв 44,18 течь воды в подвале тел 950-541-58-51 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы 
ГВС,поставили хомут

8379 престрилить подвальные окна по всему периметру дома ВЫПОЛНЕНИЕ: 
пристрели окна 2,3 подвал

8395 подготовка материала для установки в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж 
тр/провода ГВС ф 57 стального 20 п/м,сварка

8424 3 подвал повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 
замок на подвальную дверь

8490 кв 87 ГВС не соответствует норме тел 665804 ВЫПОЛНЕНИЕ: завоздушены 
стояки ГВС,обработали,ГВС в норме

8526 кв 41 течь п/сушителя тел 249858 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк 
ГВС,требуется сварка

8531 кв 44 течь ГВС в подвале тел 246336 повтор 19,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
поставили хомут,течь устранили

8538 кв 41 требуется сварка п/сушителя,отключен стояк ГВС тел 249858 
ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС,стояк запустили

8592 кв 44 сорвало вентиль на стояке отопления и на стояке ГВС  в подвале 
ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС ф 76 в подвале,поставили хомут,требуется замена 
трубы ГВС

8657 кв 87,90 ГВС не соотвествует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: завоздушены стояки 
ГВС,обработали,ГВС в норме

8917 3,4 подъезд произвести замеры подвальных дверей ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произвели заменры двух подвальных дверей1. уголок 40*40*4,6 п/м2. уголок 
40*40*5 п/м

9000 4 подвалы изготовление,покраска подвальных дверей ВЫПОЛНЕНИЕ: 
изготовили и покрасили подвальную дверьИспрльзовали:уголок ф 40-5метров,1 
лист железа 200*300 ф 2мм,электроды ф 3мм 20 шт,краска 0,2 кг



9061 отремонтировать качель-балансир на дет. площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: 
приварили уголок ф 40 по 400 мм,4 трубы по 300мм,2 трубы по 200мм

9133 кв 72 топит туалет, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь бачка 
унитаза,требуется замена внутренностей(отдел доп. услуг)

9277 отремонтировать металлическую конструкцию качели на дет. площадке 
ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили уголок ф 40 по 400 мм,4 трубы по 300мм,2 трубы по 
200мм

Участок уборки территории и мусоропроводов

7281 кв 33 обработать 1,2,3,4,5,6 подвалы и подъезды от мышей ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обработали подвалы от мышей и крыс

8916 почистить мусор в приямке подвала с обратной стороны дома 
ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка приямка подвала от бытового мусора

Участок электротехнических работ

7693 кв 72 горит фазный провод тел 240525 ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили возгорание

31.05.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

10184 топит квартиру с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: промазали стыки битумной 
мастикой

Участок санитарно-технических работ

10008 кв 80 отключить отопление в 6 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили 
отопление в 6 подвале

10078 кв 78 течь воды в подвале тел 244727 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не 
обнаружено

10158 кв 90 ГВС не соответствует норме  ВЫПОЛНЕНИЕ: завоздушен кольцевой 
стояк,обработали,ГВС в норме

10165 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,топит с кровли

10178 обследовать подвал на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не 
обнаружено

10190 топит квартиру с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек 
ливневой канализации

10274 отключить стояк отопления для проведения работ отделом доп. услуг 
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления для проведения работ отделом доп. 
услуг

10547 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС,течь 
устранили

10554 3 подвал свищ на трубе ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу 
ГВС,течь устранили



10568 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС,течь 
устранили

10809 кв 72 топит нижнюю квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв-72 неисправна гайка на 
гибкой подводке к см. бачку. Перекрыли воду на бачок.Заменят жильцы сами.

10932 кв-78 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена  отвода на стояке 
КНЗ в подвале -100.

11013 кв-78 Нужна замена  отвода на стояке КНЗ в подвале -100. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обследовали,утечек не обнаружено,замена отвода не требуется
9294 кв 1 топит сверху ( передала В АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп
9484 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы

9743 кв 38 парит из подвала 3 подъезда ( передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
поставили хомут на трубу ГВС,течь устранили

9848 перевозка материала от ЦТП 108 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
перевозка,погрузка,разгрузка дверей и труб

9854 2,3 подвалы сварка трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ГВС ф 
57-25 метров,сварка

9859 4 подвал повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 
замок на подвальную дверь

9860 4 подвал установить подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали 
старую подвальную дверь,установили новую подвальную дверь,приварили 
арматуру ф 8,100 мм - шт.приварили 2 петли

9979 Кв.18, 16,17. Нет горячей воды- пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы 
участка до 15.05.2013

9994 2,3 подвалы замена участка трубы ГВС ф 57(заявка от 14.05.2013г.) 
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 метров трубы на ГВС Ф 57,заменили 3 сборки ф 25 на 
ГВС,3 крана шаров. ф 15 на ГВС,труба ф 25 5 метров на ГВС,врезали задвижку на 
ГВС ф 80,сварка,отключили ГВС на дом до 15.05.2013 для проведения ремонтных 
работ

9995 2,3 подвалы врезка участка трубы ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Врезали трубу ф 57 
ГВС,переход ф 57-ф 76,ГВС на дом запустили
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

10374 4,5,6 подвалы восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили 
освещение в подвалахИспользовали:патрон-30шт.,провод-120м.,выкл.-3шт.,розетки-
3шт.,л/н-33 шт.,автоматы-2м.,

9863 2,3 подвалы восстановить освещение в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 
л/н,восстановили освещения в подвалах

30.06.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба



Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

11262 4,6 подъезд отремонтировать подъездные козырьки ВЫПОЛНЕНИЕ: отбит 
козырек, срезана арматуравыполнено Материал: бикрост с праймером 40 кв/м

11574 кв 72  прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал на 
кухне,в ванной комнате

Участок санитарно-технических работ

11229 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС на отводе ф 76,требуется 
замена отвода

11329 течь трубы ГВС на отводе ф 76,требуется замена отвода  ВЫПОЛНЕНИЕ: 
заменили отвод ф 57-4шт.,сварка,течь устранили

11337 кв 72(т. 9521301022) топит сверху,обследовать кв 75(т. 9226146237) 
ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,требуется ремонт м/швов,передано техникам

11379 3,4 подвалы замена трубы ГВС ф 57,сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 
участок трубы ГВС ф 57-3м.,сварка

11470 кв 46 4 подъезд нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт стояк ХВС в 
подвале,открыли

11486 кв 42 Течь воды в подвале передала  в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут 
ф 89 на трубе ГВС,течь устранили

11697 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по 
телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос

11846 течь стояка ГВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке 
ГВС ф 32,течь устранили

11965 4 подвал замена участка трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: протянули трубу  
ГВС ф 57 15м.,сварка

11992 4,5 подвалы замена участка трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: протянули 
трубу  ГВС ф 57 15м. в 5 подвале, в 4 подвале 5 м.,сварка
12290 кв 65 нет ХВС,ГВС  ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки
Участок уборки территории и мусоропроводов

12041 не вывозиться мусор(около 2 недель) ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен вывоз 
КГО

Участок электротехнических работ

31.07.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Ремонт кровель, межпанельных швов

Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ



12710 застеклить оконную раму на 5 этаже,отремонтировать раму на 4 этаже(нет 
петель),на 3 этаже открыть оконную раму(заколочено гвоздями) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
застеклил оконную раму( стекло 700*750),отремонтировал 3 оконные рамы в 
подъезде

13761 закрыть люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк выхода на 
чердак,установили 2 петли,повесили замок(ключ в кв. 30)
13772 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк выхода на чердак
Участок санитарно-технических работ

12498 4,5,6 подвалы изготовление сборок на стояки ГВС ф 25 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
изготовили 6 сборок ф 25 на стояки ГВС

12614 6 подъезд замена трубы ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 21 метр 
труб ГВС ф 57,сварка

12694 кв 11 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена вводные вентилей 
на квартиру,замена участка трубы ГВС на смеситель-заявка платная,течь 
незначительная,стояк не отключен

12854 кв 38 запах КНЗ в 3-ем подъезде  ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили 
канализацию,засор устранен

12866 4 подъезд топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели 
чеканку,гермитизацию стыков ливневой канализации

12869 4,5,6 подвалы врезка сборки на стояки ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 
сборок ф 25 на стояках ГВС

12870 4,5,6 подвалы сварка стыков трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стыков 
трубы ГВС ф 575 подвал-замена участка трубы ГВС ф 57-3м.

12929 1.2,3,4,5,6 подвалы ревизия запорной арматуры на отопление 
ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизию 7 задвижек на отопления

13030 6 подвал повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили 
замок на подвальную дверь

13075 кв 87 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу 
бойлера,температура ГВС в норме

13191 2 э/узел требуется замена задвижки ф 50 на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: 
Обследовали. Задвижки на эл. узле на подаче в рабочем состоянии.

13192 3 э/узел требуется замена задвижки ф 50 на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: 
Обследовали. Задвижки на эл. узле на подаче в рабочем состоянии.

13210 кв-38 Течь КНЗ в подвале.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обследовали,утечек в подвале не обнаружено

13331 кв 44 обследовать подвал на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не 
обнаружено

13846 низкое давление ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования 
давление воды в норме

13887 Кв.86. Нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,в подвале стояки ГВС открыты

13894 кв 88 нет давление ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,давление по 
стояку функционирует в норме

14172 обследовать стояк ГВС,п/сушитель на неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: 
требуется замена участка трубы ф 32 через перекрытие



Участок уборки территории и мусоропроводов

12571 скосить траву на придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено 
скашивание травы на придомовой территории

12906 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена чистка подвального помещения

Участок электротехнических работ

31.08.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

14531 кв 39.,45 застеклить оконную раму ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели остекление 2 
оконных рам

14936 кв 89 топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачиканили ливневую канализацию 

15238 Кв.24. Необходимо запенить межпанельные швы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заявка 
исполняется по письменному  заявлению жителя в УК. .Жителя информировали.
Участок санитарно-технических работ

14261 кв 33,36 требуется замена участка трубы ф 32 через перекрытие(Доступ на 
02.08.2013 с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на стояке 
ГВС ф 32-1м

15024 1 э/узел требуется замена задвижки ф 50  ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 
задвижку на подаче теплофиката на эл. узле. Использовали: задвижка -50 -
1шт.,болты М 16-8шт, гайки М 16-8шт.

15025 2 э/узел требуется замена задвижки ф 50  ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали. 
Задвижки на эл. узле на подаче в рабочем состоянии.

15118 кв-59 Топит с крыши в квартире.Проверить ливневую канализацию. 
ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена участка ливневой канализации. Требуется 
материал: см заявку №15211

15211 Топит с крыши, треснул тройник на ливневой трубе ВЫПОЛНЕНИЕ: 
Требуется замена участка ливневой канализации. Требуется материал: тройник 
ППЧ Ф110-1шт, труба  ф110-1шт, труба 1,5м ф110, 2 отвода 45о ф110, 2 перехода на 
чугун, 2 падтрубка 250 ф110, 2 манжета ф110*125

15294 кв-59 Топит с крыши, треснул тройник на ливневой трубе. Требуется замена 
участка ливневой канализации.   ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели монтаж и демонтаж 
ливневой КНЗ. Заменили: Труба ППИ -110*1,5 п/м-1шт., отвод ППИ -110*45- 3шт, 
труба ППИ -110*0,25-2шт.,муфта компенс.-1шт., тройник ППИ -110*110*110 -1шт., 
труба ППИ -110         *0,5п/м-3шт.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ



15256 57 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: на 1 этаже включил 
вводной А.В. на подъезд

15376 48 Нет света в 4-м подъезде  по правой стороне на л/к(отключается автомат, 
искрит) ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел автомат, соединил напрямую.

30.09.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

16984 кв 15 топит с кровли(заявка от 17.09.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели 
установку козырька,замазали швы

Участок санитарно-технических работ

16080 Течь  в тех .подвале с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.

16223 кв-1 Течь муфты на стояке КНЗ в подвале -100,нужна замена, нет заглушки 
на тройнике -100 ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили манжет с заглушкой на ревизию

16343 Кв.78. Подкапывает стояк холодной воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома.

16582 Течь КНЗ в подвале №1. Проверить -устроили мастерскую в подвале(кв-12). 
ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации через ревизию

17649 обследовать ввод холодного водоснабжения на дом с представителями 
Водоканала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17978 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили 
систему отопления,установили 3 крана шар. ф 15 на стояки отопления
Участок уборки территории и мусоропроводов

15912 кв-9Нужна сан. обработка подвала после чистки КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена чистка, дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита

16876 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена чистка, дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита
Участок электротехнических работ

16916 5,6 подъезд восстановить освещение в подъездах,тамбурах ВЫПОЛНЕНИЕ: 
восстановили освещение у 5 подъезда, 6 подъезд освещение восстановить нет 
возможности,до распоряжения Сазонова

31.10.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО



Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ

20517 кв 15 закрепить лист железа на козырьке вент.блока ВЫПОЛНЕНИЕ: 
закрепил лист железа

20942 кв 22 отремонтировать тамбурную дверь(нет пружины) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
установили пружину на тамбурную дверь
Участок санитарно-технических работ

18189 кв 8,79(240121),7,89(9827075341) нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 
кв 
29,30,39(245616),24,34(620427),89(9827075341),30,59,21(240366),54(240484).78,57  
повтор 03.10.2013 кв 36,18,84,73 повтор 04.10.2013 кв 
57(277228),18(247153),24,30,78,34(246236) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 
отопления,заменили крааны шар. ф 15 на стояках отопления

18594 10 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор 
канализации

18702 кв 17 местный засор канализации После 17.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: засор не 
обнаружен

18850 60,10(275853)КВ 4  отсутствует отопление в квартире повтор 07.10.2013 кв 
30(664734) кв 61,4(244343),43(245296),18,20,23,79,34 повтор 08.10.2013 кв 
48,57,33,36(248793),30,54,15,17 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 
отопления,заменили крааны шар. ф 15 на стояках отопления

19073 кв 4 течь кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

19151 кв 4 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор 
канализации

19428 кв 7 течь радиатора отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена 
кранов ф 15 на радиаторе отопления.заявка платная

19693 кв 62 нет отопления в зале, кв 73(нет в мал. комнате 
9655350262),57(9221438775) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20008 кв 2 в подвале стоит вода,обследовать и устранить причину ВЫПОЛНЕНИЕ: 
прочистили стояк канализации

20469 кв 71 нет отопления в 1 комнате, кв 73(9655350262 нет в мал. комнате),57 
повтор 18.10.2013 кв 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20830 1 подъезд откачать воду из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор трубы 
канализации

21183 14 течь батареи в зале,течь в соединении ф 15,закрыли стояк отопления(на 
25.10.2013 с 13.00 до 16.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: 25.10.13 с 15:00 до 16:30  замена 
участка трубы с резьбой ф15мм, дл 0,5  течь устранили, стояки запустили

21293 кв 15 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: 25.10.13 стояки обработали
Участок уборки территории и мусоропроводов

19430 кв 4,10,20 обработать подвал после затопления канализацией 
ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка, дезинфекция подвального помещения 
раствором гипохлорита



20056 кв 2 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена чистка, дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита
Участок электротехнических работ

30.11.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

21906 кв-52 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв провода 
фазного провода.

22227 1 подвал течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили ,подтянули 
сальниковую гайку.

22358 Кв.16. Сорвало вводной кран на системе горячего водоснабжения 
ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ГВС. Жильцы отремонтировали 
самостоятельно. Стояк запустили.

22903 кв.2. Парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выдавило заглушку на трубе КНЗ. 
Установили заглушку-течь устранили.

23199 кв 65 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале стояки 
функционтруют, нет перепада

23793 кв 76 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: На элеваторе бежал 
сальник ,подтянули
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

31.12.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

24654 45 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию с крыши

Участок санитарно-технических работ

24328 Кв.76. Топит сверху в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ХВС. В 
кв.79 требуется разбирать короб. До звонка.

24330 Кв.76. Отключили стояк ХВС. Топит с кв.79 (надо разбирать короб).  
ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 79 течь тройника п/пропилена, стояк закрыли, нет доступа к 
стоякам



24403 кв 79 проверка стояка на утечку ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили стояк горячей 
воды, течь в 79 квартире тройника п/пропилена, стояк закрыли

24428 кв 79 течь тройника п/пропилена, стояк закрыли ВЫПОЛНЕНИЕ: течь 
устранили сами жители, включили стояк горячей воды

24490 кв 32 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: На элеваторе бежал сальник, 
подтянули

24610 нет отопления в 5 подъезде  ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,требуется замена 
сборки ф 15-2 шт. на стояках отопления

24676 кв 12 течь стояка ГВС( на 10.12.2013 с 16.30  до 19.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь 
соединения стиральной машины. Отд. доп услуг-нужна замена прокладки.

24724 кв 89 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали 
работу бойлера, обработали стояки отопления

26051 кв 18 течь воды с трассы,нет доступа в первый подвал дома. Нужны 
раскопки, намечены на 10.01.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили(временно, нужны 
раскопки), сварка
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

24355 кв 65 нет света в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на л/к выгорел 
фазный провод,все восстановил

24918 кв 18 течь хомута на стояке гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 
32-2м. на стояке ГВС

25068 кв 17 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС, течь 
устранили

25604 кв 53 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ХВС -
40мм в квартире

25703 кв 16 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ГВС в трассе, 
передано в СТК в 16:08

25780 кв 22 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь ГВС с трассы между домами 
1 и 2 подъездом.

25990 кв 18 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит а трассы,нет доступа в 
первый подвал дома



Пр.Пост* Итого

6 457,17
6 696,35

156 296,69
13227,2 199 277,60

7 103,25
45 124,27
32 512,31

453467,64

580 427,63

46 593,15
2 054,23
7 622,13

783,17
5 184,82
1 122,75

92,59
833,27

1 388,79
1 020,35

12 263,74

12 416,12
1 811,19

54 897,24
1 942,08



7 385,76
1 219,08
5 184,82
2 634,92
1 096,02

977,08
833,27

1 388,79
1 485,40

12 872,76

15 929,88
1 947,38

49 234,68
1 949,25
6 820,66
1 169,58
5 184,82
2 706,99

578,94
833,27

1 388,79
1 457,54

11 242,82



14 152,10

1 749,92

46 241,05
1 249,91
5 832,92
1 206,07
5 184,82
2 278,95

571,04
618,14
833,27

1 388,79
1 202,55

10 078,01





13 389,34

2 407,24

40 255,10
740,69

4 212,67
1 274,17
5 184,82
1 607,75

864,48
833,27
232,78

1 388,79
1 189,12

8 997,07



12 155,53
1 573,96

40 811,22
648,10

4 166,38
1 132,59
5 184,82
1 768,64

185,17
231,47
324,05
833,27



1 388,79
916,25

7 938,09

13 686,36

2 407,24

60 802,30
925,86

4 907,06
1 203,38
5 184,82
1 944,31

873,84
833,27

15 507,20
15 507,20

1 388,79
978,81



10 471,53



14 176,19

2 407,24

41 046,70
972,15

3 333,10
1 061,81
5 184,82
1 527,67
2 114,06

408,41
67,42

1 508,51
833,27

1 388,79
942,86

6 678,54

13 034,69
1 990,60



38 854,33
1 064,74
3 147,92

833,27
5 184,82
1 990,60

445,37
320,88
833,27

2 777,58
960,46

7 052,01

12 113,93

2 129,48

70 954,06
1 573,96
3 055,34
1 018,45
5 184,82



1 342,50
12 162,29
17 288,63

833,27
1 965,38

10 253,43

13 729,87



2 546,12

42 416,75
1 111,03
3 610,85

925,86
2 499,82
1 421,00

833,27
2 274,93

11 868,39

14 631,09
3 240,51

48 321,05
1 111,03
3 610,85

879,57
5 184,82
2 546,12

70,24
795,33
870,34
475,62
833,27

1 388,79
2 311,45

12 058,90



13 499,73
2 684,99


