
Юности б-р 4

Услуга Сальдо вх. Начислено Оплачено Факт. Затраты Пр. пост*
ГВС 23 815,13 159 020,32 172 497,58 159 020,32
Водоотв. 6 748,71 38 319,15 43 095,96 38 319,15
ГВС подача 4 639,87 34 835,39 36 751,16 34 835,39
Отопление 61 842,70 556 078,75 559 044,38 556 078,75
Сод.обсл.жилья 92 058,01 296 795,80 342 603,96 347 237,23 49 165,58
ХВС 7 885,45 46 801,14 51 666,72 46 801,14
Э/э 15 277,84 147 849,20 153 963,64 147 849,20
ИТОГО 212 267,71 1 279 699,75 1 359 623,40 1 330 141,18 49 165,58

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

347 237,23

21 898,39
832,42

3 088,66
303,14

2 101,01
454,96

37,52
3 032,00

337,66
562,77
413,47

4 969,55

5 031,30

733,93

25 255,52
786,98

2 992,88
471,88

2 101,01
1 067,73

444,13

Содержание и ремонт жилфонда

31.01.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

395 кв 25 отремонтировать тамбурную пластиковую дверь тел 245269 
ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали тамбурную дверь,установили доводчик
Участок санитарно-технических работ

1018 4 подъезд отогреть батареи на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели батареи на 
л/к,в работе

1596 кв 32 нет давления горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры на 
теплообменнике

1917 кв 19,14,22(нет  на ГВС) горячая вода не соотвествует норме повтор 24,01,13 
кв 22 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры на теплообменнике

882 кв 15 свищ на стояке ХВС тел 9093812337 ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия вентиля ф 
15 на стояке ХВС в подвале,заварили свищ на стояке ХВС.стояк запустили
Участок уборки территории и мусоропроводов

1710 кв 25 нет уборки в подъезде тел 245269 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена 
влажная уборка
Участок электротехнических работ

28.02.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника



395,94
3 032,00

337,66
562,77
601,92

5 216,34

6 455,16

789,12

22 961,81
789,88

2 763,89
452,72

2 101,01
1 096,93

234,60
3 032,00

337,66
562,77
590,63

4 555,85

Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

2924 парикмахерская ;Красотка; отключить ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ

2931 парикмахерская ;Красотка; отключить канализацию ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ

3577 кв 30,4 нет отопления в комнате тел 241857 повтор 21,02,13 кв 30 повтор 
25,02,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

3880 кв 2 Течь воды в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на 
трубе ГВС,течь устранили

4443 кв 2 течь в подвале тел 296246 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ХВС

4515 кв 30 течь канализации в подвале(4 отсек около двери) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
чистка канализации

4733 кв 30,14 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе
Участок уборки территории и мусоропроводов

3519 кв 25 нет уборки в подъезде тел 245269 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая 
уборка

4599 кв 11 течь стояка ХВ,сварка тел 9045475101 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 
сборку ф 25 со сваркой
Участок электротехнических работ

2925 парикмахерская ;Красотка; отключить Э/энергию ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ

31.03.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

5429 кв 33 устранить шум над квартирой на чердаке тел 241781 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
закрыли люк выхода на чердак,установили дверь на чердак
Участок санитарно-технических работ

4761 кв 30,14 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 
отопления

4968 кв 30,14,15 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: температура и 
давление обратки на теплофикате не соотвествует норме,обработали стояки 
отопления



5 734,76

709,11

21 748,05
506,49

2 363,64
466,84

2 101,01
923,48
231,40
250,48

3 032,00
337,66
562,77
487,30

4 083,84

5089 кв 14,30 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 
отопления

5375 кв 33 чуть теплые батареи в квартире тел 241781 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали 
стояки отопления

5457 Кв.19. Нет отопления в комнате.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обработали стояки отопления

5596 кв 32,30,33 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор 
э/узла,установка шайбы на подмес,установка прокладок ф 40,ф 80,обработка 
стояков отопления

5726 кв 30 чуть теплые батареи в комнате тел 241857 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор 
э/узла,обработка стояков отопления
5973 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос
5975 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насосы

6585 кв 30,14 нет отопления в квартире тел 241857 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор 
э/узла,обработка стояков отопления
Участок уборки территории и мусоропроводов

5622 кв 15 нет уборки в подъезде тел 666453 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая 
уборка

5940 кв 16 прочистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: 
прочистили

Участок электротехнических работ

4996 кв 9 нет освещения на 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н,ревизия 
патронов

30.04.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

8027 кв 7 прикрепить табличку с адресом тел 664395 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили 
адресную табличку дома
Участок санитарно-технических работ

7091 кв 32 чуть теплые батареи в угловой комнате  ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обследовали,стояки в работе,низкий теплофикат

7482 кв 13,32 ГВС не соотвествует  норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера 
Т57С,насос в работе

7483 кв 28 чуть теплые батареи в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,стояки 
в работе,низкий теплофикат

8008 кв 2 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации,требуется 
чистка,замена ревизии,передано Гилфанову

8018 кв 2 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба 
канализации.собрали,прочистили канализацию



5 425,67

975,47

27 109,49
300,14

1 707,07
493,20

2 101,01
651,50

7 788,31
350,31

3 032,00
337,66

94,33
562,77
481,86

3 645,82

8058 кв-24 Течь КНЗ в подвале. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба 
канализации.собрали,прочистили канализацию

8120 кв 16 ГВС не соответствует норме  ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу 
теплообменника,низкий теплофикат,нет перепада давления

8164 кв 2 в подвале течь КНЗ,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба 
канализации.собрали,прочистили канализацию

8274 кв 13,14 ГВС не соотвествует норме тел 908-911-41-24,24-09-77 
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,низкий теплофикат,нет 
перепада давления

8276 кв 2 течь канализации тел 296246 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализации

9223 кв 14 ГВС не соответствует норме,прочистить фильтры на теплообменнике 
ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры на циркуляции ГВС
Участок уборки территории и мусоропроводов

8228 кв 2 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обработали подвал хлором после затопления канализацией,почистили подвал от 
бытового мусора
Участок электротехнических работ

31.05.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

10087 1 подъезд заменить карман м/приемника между 7 и 8 этажем 
ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,карман м/приемника исправен,замена не требуется

10089 кв 33 ГВС не соответствует норме тел 241781 ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры 
теплофиката не соответствуют норме,передано диспетчеру СТК 16.05.2013 в 14:08

10427 кв 32 температура ГВС не соответствует норме  ВЫПОЛНЕНИЕ:  Открыли 
терморегулятор полностью.На выходе из бойлера-56градС

10504 кв 14,9 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ:  Открыли 
терморегулятор полностью.На выходе из бойлера-56градС

10644 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли терморегулятор 
полностью.На выходе из бойлера-56градС

10646 кв 32 ГВС не соответствует норме с 20:00 до 23:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
Прочистили фильтра.Нет перепада: подача-2,2  обратка -2,1,температура на выходе-
48 град.

10808 кв 9 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкое Р 
воды,температура ГВС в норме



4 925,70

637,81

21 154,12
262,63

1 688,32
438,40

2 101,01
716,69

75,04
93,80

131,31
4 637,00
1 605,00

337,66
562,77
371,29

3 216,70

10906  Отключить насосы.Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

10945  Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ:  Включили циркул. насос на ГВС
9389 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы

9665 отремонтировать металлическую конструкцию качели на дет. площадке 
ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт качели,сварка
Участок уборки территории и мусоропроводов

9412 кв 25 некачественно произведена уборка подъезда тел 290043 
ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда
Участок электротехнических работ

9400 провести ППР  дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР домаИспользовали: сжим 
- 4 шт.,провод - 2 метра, л/н 2 шт.

30.06.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Техническое освидетельтвование лифтов
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

11170 кв 14 Гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кран-
фильтр,температура ГВС в норме

11300 кв 9 частые перепады температуры ГВС повтор 06,06,2013 кв 
12(9089114124),14,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кран-фильтр,температура ГВС 
в норме

11344 кв 10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу 
теплообменника

11508 кв 9 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Подача теплофиката на 
теплообменник Т55С..обратка с теплообменника Т33С.,передано в СТК в 10:06

11582 кв 9 ГВС низкой температуры повтор 11.06.2013 кв 4,33 ВЫПОЛНЕНИЕ: 
отрегулировали работу теплообменник

12021 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф 32-0,5 
м. по просьбе жителя стояк отключать не стали

12022 кв 29 течь стояка в туалете ХВС,требуется замена участка трубы ф 32-0,5 
м.(На 21.06.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на 
стояке ГВС ф 32-1,5 п/м.,течь устранили

12083 1 подвал ревизия запорной арматуры на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: 
отревезировали 2 задвижки на ХВС,течь устранили



5 546,03
975,47

95 675,06
375,18

1 988,46
465,80

2 101,01
787,88

3 032,00
337,66

74 664,36
74 664,36

562,77
396,64

4 243,31

5 744,52

975,47

21 544,18
393,94

1 350,65
411,00

2 101,01

12102 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на 
системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме

12129 кв 9 горячая вода не соответствует норме ( передала в СТК) повтор 
24.06.2013 кв 9 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе 
теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

31.07.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Ремонт кровель, межпанельных швов

Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

13112 кв 25 отремонтировать сиденье качели во дворе дома(доска для сиденья в 
подъезде) ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал сиденье качели
Участок санитарно-технических работ

13774 кв 5 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется обследование 
работы темплообменника,передано Гилфанову

13829 ГВС не соответствует норме,обследовать работу теплообменника 
ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,требуется промывка теплообменника

13982 кв 16 топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 20-нет 
дома,закрыли стояк ХВС,требуется сварка

13985 течь стояка ХВС,требуется сварка стояка (доступ с 08.00 до 12.00) 
ВЫПОЛНЕНИЕ: утечка в кв 28-нет доступа,Передано Климовой

14059 течь стояка ХВС в перекрытии в туалете,закрыт стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: 
заменили участок трубы ф 32-6м. на стояке ХВС через перекрытие,стояк ХВС 
открыли

Участок уборки территории и мусоропроводов

13519 кв-25 Нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка 
подъезда

Участок электротехнических работ

12807 кв-9  Мигает свет в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил слабый контакт 
провода в эл. щитке.

12887 нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили счётчик, 1тариф=00000,5. 2 
тариф=0000,0. Старые показания=73642,8.

13046 произвести опломбировку эл. счётчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: опломбировка 
произведена.

31.08.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО



619,05
856,67

2 063,86
27,32

611,28
3 032,00

337,66
562,77
382,07

2 706,30

5 281,96

806,64

18 776,69
431,46

1 275,61
337,66

2 101,01
806,64
180,48
130,03

3 032,00
337,66

1 125,54
389,20

2 857,64

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

14291 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ:  канализация в работе,утечек не 
обнаружено

14958 1 подвал-врезка на трубе отопления теплообменника резьб ф 15-2 шт. для 
промывки ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 2 резьбы ф 15,2 крана шар. ф 15 на трубу 
отопления,сварка
Участок уборки территории и мусоропроводов

15062 почистить подвал от бытового мусора (заявка от 02.08.2013) 
ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили подвал от бытового мусора
Участок электротехнических работ

14655 1 подвал заменить л/н в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 8 ламп 
накаливания

30.09.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

16046 Открыть теплообменники ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы произведены 03.09

16780 кв 9 Гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы 
СТК

16867 кв5. Температура горячей воды не соответствует норме, идет с перебоями 
ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК
17214 нет ГВС в доме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

17273 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили 
систему отопления,установили кран шар.ф 15-3 шт.

17389 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу 
теплообменника

17504 кв 5,14,33(241781) нет отопления в квартире повтор 26.09.2013 кв 5,14,33 
повтор 30.09.2013 кв 5,33(241781),9(9501999782),25(245269) повтор 01.10.2013 кв 
25,33,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления



4 908,85
862,91

28 445,38
637,81

1 238,09
412,70

2 101,01
544,01

3 134,26
5 461,08
3 032,00

337,66
796,42

4 154,93

5 563,66
1 031,75

20 220,28
450,22

1 463,20
375,18

1 012,99
575,83

3 032,00
337,66
921,86

4 809,35

5 928,86

17505 кв 4,5,14 :32:ГВС не соответствует норме днем холодная к ночи нагревается 
повтор 26.09.2013 кв 33,14.5,32 повтор 30.09.2013 кв 5,33 повтор 01.10.2013 кв 
25,33 повтор 02.10.2013 кв 33 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу 
теплообменника 
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ
16638 Кв.23. Нет освещения на 4 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/ н-1шт

17607 кв 30 нет освещения на л/к всех этажей ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт

18062 кв 25 нет освещения на 7 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

31.10.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ

20102 кв 25 отремонтировать сиденье качели во дворе дома(сиденье в тамбуре 
подъезда) повтор 20.11.2013 кв 25 ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали сиденье
Участок санитарно-технических работ

18292 кв-2 Нет отопления во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: в 19:30 отопление 
появилось . Вода в норме.( по звонку жильца)

18309 кв.9. нет отопления в комнате и на кухне повтор 02.10.2013 кв 33 повтор 
04.10.2013 кв 9,33(241781), кв 13(240977) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 
отопления

18987 кв-9 горячая вода не соответствует норме повтор 07.10.2013 кв 24 
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ
20101 кв 25 нет освещения на 8 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 1 лампу

30.11.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

21880 кв 14 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 
ГВС на дом, регулировка теплообменика, отрегулировал ГВС на дом 60оС
Участок уборки территории и мусоропроводов



1 313,13

22 448,26
450,22

1 463,20
356,42

2 101,01
1 031,75

28,46
322,29
188,13
192,73

3 032,00
337,66
562,77
936,65

4 886,55

5 470,40

1 088,02

23212 кв 25 не проводиться уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая 
уборка подъезда
Участок электротехнических работ

31.12.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Обслуживание лифтового хозяйства
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования

Участок электротехнических работ

Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

25811 кв 2 запах канализации  ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили засор канализации, 
установили заглушку ф 110 на ревизию

26043 кв 24 запах КНЗ   в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор 
канализации

Участок уборки территории и мусоропроводов

25975 кв 2 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена чистка и дезинфекция подвального помещения раствором 
гипохлорита



Итого

10 337,87
1 971,90
2 724,10

58 877,07
47 525,70

3 019,87
9 163,40

133 619,91


