
Береговая 40

Услуга Предъявлено Оплачено

Прочие 

доходы*

Фактические 

затраты Итого

Водоотведение 78 290,17 65 900,85 78 290,17 12 389,32

Гор. вода (комп. на Т/Э) 167 039,98 139 342,27 167 039,98 27 697,71

Отопление 775 964,78 500 442,03 775 964,78 275 522,75

Содержание жилья 625 446,66 562 407,75 7 718,19 731 298,56 161 172,62

ХВС (гвс) 72 803,32 61 300,13 72 803,32 11 503,19

Хол. вода 90 442,94 77 206,01 90 442,94 13 236,93

Электроэнергия 414 415,71 349 921,06 414 415,71 64 494,65

ИТОГО 2 224 403,56 1 756 520,10 7 718,19 2 330 255,46 566 017,17

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

731298,56

42174,56

513,3

2226,93

5998,42

4486,61

785,83

66,14

56,04

4286,77

13300,53

1525 кв 33 нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

1571 кв 68 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк отопления

1583 кв 1 отсутствует отопление на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк

1597 кв 45,33 отсутствует отопление в 1-ой комнате по стояку, кв 1-отсутствует отопление в 

кухне, комнате повтор 28.01.2014 кв 30,33 повтор 29.01.2014 кв 45,33 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Обработали стояки отопления

1286 4 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации, требуются 

раскопки

1414 4 подвал свищ на трубе ГВС(подача) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили деревянный хомут на 

трубе ГВС, течь устранили

1468 кв 45 холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи греют слабо стояки в работе

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

1688 кв 26 не фукционирует ветиляция в квартире(заявка от 24.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали 

снег и сбили сосули с вент. канала, прочистили вент. канал

766 кв 44 прочистить снег, козырек балкона от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали течь кровли 

не обнаружена, установлен мет. козырек течь из под него

Береговая ул,  № 40

01.01.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Участок санитарно-технических работ

114 кв.1. Нет отопления в комнате, подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: в квартире батареи греют, подъезд 

обработали

1227 кв 40 чуть теплые батареи  на л/к, в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления



8626,22

1827,77

44651,5

7,99

1590,53

5102,84

4486,61

1161,87

19,46

139,56

422,07

4239,76

11138,23

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

01.02.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

1130 кв 63 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетки и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 

лампы накаливания

1548 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ

824 кв.62. Нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

981 кв 45 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитовой выгорела вставка,устранил

416 кв 1 течь радиатора отопления на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили

514 кв.2. Гул в трубах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправен смеситель. Нужна замена кран-буксы

524 кв 46 запах канализации  ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца, 

имеется излом трубы канализации, требуется замена участка трубы канализации ф 110-7м. 

передано Гилфанову

635 отключение насос водоснабжения для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Произвели отключения, подключения насоса 14.01.2014

87 кв.60. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления, тепло есть.

89 Кв.1. Нет отопления в подъезе ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыт стояк. Открыли - тепло есть.

165 кв 1 Отключили стояк отопления на л/к,требуется замена батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезали 

одну секцию радиатора, утечку устранили, сварка, стояк обработали

1727 1 отсутствует отопления на л/к(возможно перемерз стояк) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отогрели стояк

1874 Кв.18. ,21Нет холодной воды, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: Отогрели стояк в подвале

1946 4 подвал течь канализации  ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

2095 кв 51 запах канализации повтор 03.02.2014 кв 51 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор 

канализации

291 кв 43,40(240661),37,60 отсутствует отопления в 1/2 квартире, в остальной квартире батареи 

чуть теплые кв 12 ( 243365), будут делать замеры т/фиката повтор 10.01.2013 кв 40,43,51,59 

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1629 бойлер течь трубы  ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление хомута ф 76-2 шт., установка на 

трубу ГВС, течь устранили

164 кв 1 течь батареи на л/к  ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк отопления ,требуется замена 

батареи



14514,81

1827,77

47060,55

1470,68

5117,13

4486,61

2594,76

24,79

1893,49

14456,02

4711,99

10477,31

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

4524 кв 26- по вечерам из г/крана идёт х/вода ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования стояк 

ГВС  в норме. По стояку - нет  никого дома. Нужно обследовать на переток после 20.00

4672 кв 31 запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ:  Прочистили КНЗ в подвале

4712 кв-50 Нет отопления на кухне по стояку,кв-40(кухня) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки 

отопления.

Благоустройство придомовой территории

6217 в подвальном помещении 5 подъезда провести санитарную обработку ВЫПОЛНЕНИЕ: 

произведена чистка подвала от бытового мусора

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

3077 Кв.66. Нет освещения на 1,2,3 этаже и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/ патрон, 4 

л/накаливания

3099 кв 67 отсутствует освещение в тамбуре, 1,2,3 этаж л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 4 

лампы

3452 кв 35 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу 

накаливания

01.03.2014

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4017 кв.50 холодная батарея на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления

4122 кв 59 отсутствует отопление в 2 комнатазх ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали

4140 кв 1 температура в квартире 16оС ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

4241 кв 43,44 холодные батареи в квартире,повтор от 28.02.2014 кв 40,43 ВЫПОЛНЕНИЕ: На 

момент обследования в кв-43 и 44 -нет дома,в подвале стояки функционируют.Низкий 

теплофикат.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

2161 кв 18 отсутствует холодная вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк холодной воды

2459 кв 46 засор канализации, требуется чеканка ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор 

канализации, нет возможности произвести чеканку трубы канализации т.к. требуются раскопки

2461 1,2 подвал течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубу ГВС

2527 2 подъезд замена крана на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран ф 15 на стояке 

отопления, обработали

2768 кв 50 отсутствует отопление в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления

3913 кв 40 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

2132 кв.26. Горячая вода не соответствует норме повтор 03.02.2014 кв 18 повтор 04.02.2014 кв 18 

ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования температура ГВС в норме



1827,77

43987,52

358,36

4700,83

4486,61

2112,12

464,58

4366,05

11396,02

8189 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубопровода КНЗ 

между колодцем и подвалом

8525 затопление подвала 4 подъезда КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка КНЗ м/у подвалом и 

колодцем. Мат-л: труба ПП 160-6м, труба ПП 110-2м, переход ПП 160х110 -1шт., переход ПП 

110х120 - 1шт., манжет резин. 120х110 - 1шт., ревизия ПП 110 - 1шт., герметик

Участок ремонтно-строительных работ

8458 кв.1 почистить подъездный козырек от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: очищен подъездный козырек 

от снега

Участок санитарно-технических работ

7219 Х/б в кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

7747 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

8158 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий 

теплофикат

01.04.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Сантехника

6405 кв.1 Х/б в квартире и в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: в квартире отопление в рабочем 

состоянии. Прикрыты вентиля на отопление в подъезде

6481 кв.46 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок электротехнических работ

5132 кв 1 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 патрон и 1 л/н

5895 23 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лампу накаливания

5896 кв 13 ,1,2 отсутствует освещение в квартире ( передала электрику) см. комментарии 

ВЫПОЛНЕНИЕ: поменял вставку, освещение восстановил

5380 кв 1 гул по трубам ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования гула и течи не обнаружено.

5617  кв 1 шум  из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ:  Течь не обнаружена , в подвале сухо

5872 кв.1, 26 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, темп. ГВС в норме

5927 проверить на утечки подвальное помещение 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовано, течи 

не обнаружено

6229 кв.31 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

6388 кв.26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

4755 кв-26 Проверить на переток.Жильцы дома после 20.00 Повтор от 07.03 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Устранили.

5086 кв. 26 г/вода низкой Т. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

5139 кв-40 Х/б по одному стояку отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки 

отопления, регулировка бойлера

5145 кв-21 Нет света на л/к на 2этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н

5160 кв-1 ГВС в течении недели идет периодически холодное. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 

бойлера, низкие параметры теплофиката

5324 кв-1,35 ,26 ,9 ,17 ,40 ,45:60; ГВС идет холодное передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Приоткрыли 

задвижку на теплофикате



14275,18

1827,77

49718,19

33,7

5399,07

1193,5

1193,5

4486,61

2385,74

434,51

1561,84

6886,62

11640,16

11227 восстановить отмостку после раскопок КНЗ у 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: сколотили 

опалобку 1,5х0,8 м. Восстановили отмостку, мат-л:отсев 3 тачки, цемент 50 кг.

Участок санитарно-технических работ

10573 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11098 ГВС идет с перебоями, кв.26 (89506472746) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат нет 

перепада

11356 В подвале парит,стена в кв№17 горячая и влажная. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь ГВС в подвале 

нужна замена сборки Ф25,закрыли 2 стояка кв 16;17;

Подвоз земли на участок

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

9732  нет света 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили предохранитель

01.05.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

10815 Приварить ограждения у 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 2 ограждения

9546 кв 72 :51;1 :6, 9, 28;51ГВС не соответствует норме, кв.40,68,6 от 30.04.14,  ВЫПОЛНЕНИЕ: 

регулировка бойлера

9809 ,33 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

7652 восстановить освещение над подъездом и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 8 л/н

7890 нет освещения на 1 этаже, вырван выключатель ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили выключатель и 2 

л/н

9335 Топит канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию

9421   кв 60 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: кем-то закрыты стояки отопления

9424 ,26 горячая вода низкой температуры, кв.17,12 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

9430 топит подвал канализацией ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: канализацию прочистили

9439 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали

9471 кв 1,13,46 Нет отопления в комнате,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8600 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий 

теплофикат

9046 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий 

теплофикат, нет перепада

9088 опрессовка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: опрессовка бойлера, замена спусников ф15 - 2 шт., 

запуск бойлера. Течей не обнаружено

9183 ГВС идет холодная, кв.13,1,9,26,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат, темп.30С



13854,22

1842,22

44073,78

400,03

4433,23

4486,61

1723,81

416,67

698,87

517,42

4976,5

10585,59

13979,67

1855,38

51157,62

8,53

5466,89

3411,82

3411,82

4486,61

Благоустройство придомовой территории

Покос травы

Вывоз и утилизация ТБО

12997 отсутствует освещение, постоянно выбивает автоматы ( передала электрику) повтор  от 

25.06.2014г. ВЫПОЛНЕНИЕ: в 10:20 нет дома

13265 кв 26 нет освещения л/к 4 этаж  ВЫПОЛНЕНИЕ:  Заменили ЛН-3шт

13484 проверить как закреплен эл/щиток на л/клетке по 1 квартире ( передала электрику) 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Щ.О. закреплен нормально, но в 1 квартире пробковый предохранитель, старого 

образца, он больше размера, по этой причине происходит отключение эл/энергии в квартире ( 

передала Климовой)

01.07.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

13077 топит с крыши, требуется чеканка стыков ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили 

стыки ливневой КНЗ на чердаке, загерметизировали. Требуется каболка 

13079 запах КНЗ в подвальном помещении п.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале 

13651 кв 31 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

12837 восстановить освещение в тамбуре (нет плафона, л/н), под козырьком подъезда 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил 2л/н.

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

11975 проверить подвальное помещение на утечки кв.1 (639671)после 20:00 передала в АС 

ВЫПОЛНЕНИЕ: утечку в подвале не обнаружили

11999 течь КНЗ в подвале (АС подтекает ревизия на стояке КНЗ ф100) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

прочистили КНЗ в подвале, заменили крышку ревизии, мат-л: болты М10-2шт., гайки М10-2шт., 

резина 4мм-0,2кг

12531 топит с крыши (проверит ливневую КНЗ) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена трубы прим. 2м

12834 топит с крыши, нужна замена участка трубы - 2м ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали ливневую 

КНЗ на чердаке, требуется чеканка стыков

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

9917 кв 31 Запах КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 31  Канализация в подвале прочищена до 

колодца.

9984 ГВС не соответствует норме, кв.26 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме 

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

01.06.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

11399 Течь ГВС в подвале нужна замена сборки Ф25,закрыли 2 стояка кв 16;17 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

отключение ХВС и ГВС на дом. Замена сборок на ГВС и циркуляционный трубе. мат-л: труба 

ф25-2м, резьба ф25-4шт., кран ф25-2шт., кран ф15-2шт., резьба ф15-2шт., Запуск ГВС и ХВС в 

доме



2715,96

564,08

1507,59

5887,1

8958,92

16281,42

1868,7

65157,23

5376,42

15613,42

15613,42

4486,61

2352,55

395,26

26,55

3235,76

5448,09

10043,2

17953 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли теплофикат на 

бойлер 

18093 кв.46 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок санитарно-технических работ

16781 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере

16829 комиссия с ВК по приборам учета  ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17434 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

17652 течь трубу ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф76 - 1,5 м ГВС на 

выходе с бойлера, производились сварочные работы

17653 замена задвижек ф80 на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж задвижек на бойлере на ГВС, 

ХВС и теплофикате (обратка) ф80 - 3шт., болты М16 - 24 шт., гайки М16 - 24 шт., резина 4мм - 1 

кг 

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок электротехнических работ

13831 кв 68 л/к по всему подъезду нет освещения ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 3л/н

01.08.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

Ямочный ремонт

14676 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный 

насос на ГВС

14729 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный 

насос на ГВС

14823 горячая вода не соответствует норме кв.26 ВЫПОЛНЕНИЕ: подключить насос на обратке 

ГВС

15665 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15989 ГВС не соответствует норме, кв.36 от 30.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы 

СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок ремонтно-строительных работ

15115 п.5 установить опалубку для отмостки ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили опалубки 

для отмостков по ул. Береговая 58 п.5, 70 п.2 лоска 25мм - 0,06м

Участок санитарно-технических работ

13883 топит подвал канализацией ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

14084 Нет ГВС и ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС и ХВС в норме, прочистили фильтр.

14150 Запах КНЗ в 3 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца и в подвале. 

Требуется выставлять КНЗ на шпильки.

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника



16310,67

1868,7

51582,88

4103,26

2110,66

2110,66

4486,61

1817,49

26,08

82

4641,91

921,26

5160,14

12696,33

13668,44

1868,7

63350,18

5295,07

4486,61

4254,85

15,33

4346,35

9420,45

5795,31

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

25384 п.5 отремонтировать крыльцо ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали крыльцо, мат-л: отсев 600 

кг, цемент 100 кг

20433 кв 1 нет освещения по всему подъезду в кв-рах ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел вводной автомат 

в э/щитке 3 подъезда,демонтировали АВ,поставили жимы,заменили в ВРУ 3 вставки

01.10.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

21473 Кв.1,7,17,21. Обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки 

отоплдения

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

19753 кв 46 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв нулевого провода

19998 кв 26 нет освещения на 2,4 этаже  л/к ВЫПОЛНЕНИЕ:  Заменили 3 л/н.

20140 кв 68 нет освещения в тамбуре и на л/к 1,3,5 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -4шт

18821 кв 1 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили систему ГВС, регулировка бойлера

20072 Горячая вода не соответствует норме с 16.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы 

СТК

20224 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки отопления, 

установили кран на спускники ф15 - 2 шт.

20384 кв 13 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК

20526 кв.1 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек нет

21209 кв.51,21,1,9,46,28,26,57,6,39,13,16,17 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: 

обработали стояки

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

01.09.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

Покос травы

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

18305 кв.28 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

17612 восстановить освещение под козырьком подъезда, на л/клетке 1 этажа. Сорван плафон у 

подъезда. Плафон находится у жильца в кв. 9 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н



11618,9

16248,61

1868,7

170000,46

37,3

4955,22

4486,61

1308,6

01.11.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

22935 кв 35   нет освещения в 3-ем подъезде на л/клетке  2 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

23205 кв 68 нет освещения тамбур,2;3;4;5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили Л/Н -5 шт.

23750 кв 17 нет освещения на л/к 1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н -1шт

24697 Кв.47. подключить к энергоснабжению (находится инвалид) ВЫПОЛНЕНИЕ: Напряжение 

на квартиру уходит

24929 восстановить освещение по всем подвалам ВЫПОЛНЕНИЕ: свет есть

25173 кв 69 нет освещения в подъезде на л/ к 2,3,4 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н -4шт

25443 кв.28 слабое давление на ХВС и ГВС в вечернее время ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна чистка 

фильтра в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

21749 Периодически отключается электричество. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили слабый контакт 

фазного провода.

22154 кв.57 нет освещения на 1,3.4.5 эт.в подъезде и у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 5 

л/н,патрон.

22754 1 подъезд л/к и тамбур восстановить освещение(ремонт в подъезде) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Заменил л/н -5 шт

24065 л/клетка 1 подъезда подключить отопление. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка стояков 9:00-

17:00

24124 ГВС не соответствует норме, кв.40 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

24162 кв.34,40 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

24339 в кв 40,31 нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

24993 кв.35,38,41 х/б комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, эл.узла, переборка эл-

ра

25294 кв.50 отсут. отопление на кухне, кв.57  комната, кухня от 05.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи 

греют, стояки в работе

21997 кв 1,2,40,12,26,21, ГВС идёт холодная, повтор 07.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 

бойлера

22736 кв.46,40 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обраб. стояков отопление , 

подкл. отопл. в подъезде, замена шар. кранов ф15 - 2 шт. на сбросниках

23429 кв49 х/б спальная,кухня. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, эл.узла, переборка эл-ра

23486 отсутствует отопление в б/к,и кв 34,40,44. и кв 56 х/б в ср. и на кух. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

регулировка бойлера, эл.узла, переборка эл-ра

23732 кв 46,52,40,37,43 нет отопления в м.комнате, кв.55,56,59 нет отопления кухня, комнт. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

23883 кв.69г/в не соответствует норме и кв 40,кв 55 м/к и повтор от 24.10.2014. ВЫПОЛНЕНИЕ: 

регулировка бойлера

Участок санитарно-технических работ

21848 в 3 под.произвести замену задвижек ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижки на эл.узле Ду 80-

4шт.



44,41

39319,66

82619,27

10948,2

71671,07

5576,83

13381,79

16392,94

1877,83

58384,09

999,23

4897,46

4486,61

3035,23

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

26489 нет освещения на  л/к - 4эт ВЫПОЛНЕНИЕ: свет горит

27127 отсутствует освещение на 4 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

28404 кв 35 нет освещения л/к 2 этаж в щитке на 2м этаже обгорелые провода передала 

Нургалиеву ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н -6шт,; отгорел нулевой провод ,соединил,

01.12.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

27703 кв.40  ГВС  не соответствует  норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и эл. узлов, на 

момент обследования темп. ГВС в норме

27949 кв.68 отсут. отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

28006 кв 68 х/б кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

28188 кв.71,75 х/б комнаты,50,68 кв.75 от 27.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: перезапуск и обработка 

стояков отопления, установка кранов на спускники, краш шар. ф15 -3шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

26905 кв.13 ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: вода появилась

26922 кв.26  ГВС  не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замена насоса на циркул. трубе ГВС

26982 кв.26  ГВС - не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замена насоса на циркул. трубе ГВС, 

чистка фильтров на ХВС и ГВС

26992 кв.6 ,1  ГВС - не соответствует  норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замена насоса на циркул. трубе 

ГВС. М-л: насос ф32 - 1шт., сгон ф32 - 2шт. Запуск насоса

27422 кв.13,40 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

27636 кв.68 х/б кухня, 71 комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада

25567 кв 40 нет давления на ГВС и ХВС  ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры на ХВС ГВС

25711 кв.28 слабое давление на ХВС и ГВС в вечернее время АС - нужна чистка фильтра в 

подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал

25982 кв.17горячая вода не соответствует норме, кв.26 от 11.11.14, от 14.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

замена насоса на циркул. трубе ГВС ф32

26093 3 подъезд стоят колодцы , передали в ВК №1533 диспетчер Устюгова ВЫПОЛНЕНИЕ: 

передали в ВК

26260 кв.1 темп. в квартире не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

26884 кв.1 из крана с холодной водой бежит горячая ВЫПОЛНЕНИЕ: вода появилась

Материалы Сантехника

Ремонт конструктивных  элементов жилых зданий

Ремонт межпанельных швов

Ремонт подъезда 

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

Материалы Ремонтно-строит участок



883,94

322,26

4470,44

297,69

3405,02

5864,47

12145,56

15698,35

1877,83Участок электротехнических работ

31112 кв 61 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 лн

32221 кв 65 нет освещения в подъезде на 2,3,4 этаж л/ к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н

29552 кв 69,72,75,66,нет отопления в кухне , 1-ой комнате передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: 

обработали стояки отопления

31251 кв 75,71 нет отопления кухня, в б. комнате, кв.68 от 23.12.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка 

стояков отопления

31510 кв.46 запах КНЗ из подвалов 3,4 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

31832 кв.65 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка через эл. узел, обработка 

стояков отопления по кв.65,68

32500 кв 62, топит кнз, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: кнз в работе

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Техническое обслуживание газового оборудования

Участок ремонтно-строительных работ

32072 кв.56 прочистить вентиляцию в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на 

кухне и в туалете с крыши

32251 кв.45 засор вентиляции в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на кухне и в туалете

32415 кв.13 отремонтировать оконны рамы в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Ремонт оконных рам-

остржка с 4-х рам.Установка шпингалетов.Шпингалет оконный -2 шт.

Участок санитарно-технических работ

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика


