
Береговая 68

Услуга Предъявлено Оплачено

Прочие 

доходы*

Фактические 

затраты Итого

Водоотведение 52 639,91 46 375,25 52 639,91 6 264,66

Гор. вода (комп. на Т/Э) 92 526,89 77 281,46 92 526,89 15 245,43

Отопление 504 214,70 315 962,95 504 214,70 188 251,75

Содержание жилья 431 482,24 386 990,13 7 718,19 454 306,32 59 598,00

ХВС (гвс) 44 628,12 39 593,00 44 628,12 5 035,12

Хол. вода 110 219,52 85 934,02 110 219,52 24 285,50

Электроэнергия 287 443,82 260 431,31 287 443,82 27 012,51

ИТОГО 1 523 155,20 1 212 568,12 7 718,19 1 545 979,28 325 692,97

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

454306,32

27037,92

347,7

1508,47

4063,18

3039,12

532,3

44,8

37,96

2903,75

9009,45

4313,11

1238,08

27671,26

5,41

1077,39

3456,55

3039,12

787,02

13,18
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285,9

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

69 кв 33 искрит в Щ.О. ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на л/к выгорел нулевой провод,все 

восстановил

01.02.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

418 кв 44 требуется замена участка трубы канализации ф 100-4м ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели 

замену канализации в подвалеМатериал: Труба ПП ф 110*2м.-4 шт., отвод ПП ф 110*45С-3 

шт., переход ПП ф 125*110-2 шт., ревизия ПП ф 110-1 шт., хомут ф 110-3 шт., шпилька М12-3 

шт., дюпель М12-3 шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

778 кв 44 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено 

обследование, обнаружена утечка КНЗ стоков.

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Береговая ул,  № 68

01.01.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

Участок санитарно-технических работ

1602 кв 15 отсутствует отопление в б. комнате повтор 28.01.2014 кв 

14(249989),3(9221666896),15,7(9222105146) повтор 29.01.2014 кв 18,15 повтор 30.01.2014 кв 

3(9221166896),7(9089057471),6 повтор 31.01.2014 кв 6,14 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали 

систему отопления, обработали стояки

342 кв 44 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации



2871,91

7544,77

7257,4

1238,08

28737,76

996,2

3466,22

3039,12

1757,63

16,79

706,84

7228,01

3191,79

7097,08

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

4890 кв 47 отсутствует отопление в квартире ( передали в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи чуть 

теплые, стояки в работе

4283 Восстановить освещение  в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 5 ламп

01.03.2014

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

2487 кв 22,23 отсутствует освещение в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил короткое 

замыкание в Щ.О. 1эт. Заменил предохранитель

2516 кв 23,22 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил К.З. в Щ.О. 

Заменил предохранитель в ВРУ

2937 кв 18 восстановить освещение в подвале, в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 11 ламп 

накаливания

3557 кв 14 отсутствует освещение в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный 

выключатель и фаза идущая на А.В., схему восстановил

2863 кв 1 чуть теплые батареи в квартире повтор 12.02.2014 кв 14 ВЫПОЛНЕНИЕ:  разбор 

э/узла, увеличение диаметра сопла, сборка э/ула, обработка стояков отопления

3270 кв 15 отсутствует отопление в бол. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки 

отопления, параметры теплофиката не соответствуют норме, подача 67с,  обратка-33с

3830 кв 18  нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали работу 

бойлера,поставили деревянный хомут на спускнике

4130 кв.кв 47 отсутствует отопление уже 2 недели ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки 

обработали

4227 кв 46 слабо греют батарии ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования отопительные 

приборы- в циркуляционном режиме. Теплофикат не соотв. норме.

4298 кв 40;46 нет ХВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли стояк ХВС

2740 кв 15 топит квартиру с вент. канала ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег вокруг вентиляционной 

шахты

Участок санитарно-технических работ

2245 кв 18 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2246 кв 18 топит квартиру с ливневой канализации в ванной, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: 

обследовали, течь с вент. канала

2449 кв 21 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе ГВС

2594 кв 18 чуть теплые батареи в квартире повтор 10.02.2014 кв 15-отсутствует отопление в 1 

комнате, кв 14(249989) повтор  11.02.2014 кв 15,14 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла, увеличение 

диаметра сопла, сборка э/ула, обработка стояков отопления

Участок ремонтно-строительных работ

2269 кв 18 топит квартиру с вент. канала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил снег на крыше, сбил 

наледь с вент. канала



1238,08

27264,03

242,75

3184,24

3039,12

1430,7

314,7

2957,46

7719,39

7137,59

1238,08

30412,05

22,83

3657,2

3039,12

1616,05

294,33

1057,96

4664,82

7884,76

11513 течь ГВС в подвале 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки ГВС Ду25 мат-л: труба 

Ду25-1,5м, кран Ду25-1шт., кран Ду15-1шт., резьба Ду 25-2шт., резьба Ду15-1шт.

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

10061 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

10062 ГВС не соответствует норме, кв.42 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали бойлер, теплофикат не 

соответствует норме

10564 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11497 течь КНЗ в подвале 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

7962 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкие 

параметры теплофиката

9408 ;7, 11 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

8770 кв 20 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили пакетный выключатель

01.05.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

6635 комиссия с СТК по эл. узлам ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование эл. узла

6791 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок электротехнических работ

4951 Выключить свет в подвале №1 Горит постоянно. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - выключили свет 

в подвале

01.04.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

4965 кв 25,31 х/б  кухня, комната ( передала в АС0 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 

отопления

5152 кв-18 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: орегулировка бойлера в доме №66, 

низкая температура теплофиката

5159 кв-44 х/б на кухне и в комнате( в течении месяца) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 

отопления, стояки в работе, низкая температура теплофиката

5179 кв-2 Течь незначительная по стояку ХВС в квартире. Жильцы дома после 18:00 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено. На трубе конденсат.

5918 кв.68 проверить подвальное помещение на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в 

подвале

6595 течь КНЗ в подвале 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале



6927,11

1247,87

27652,62

270,97

3002,97

3039,12

1167,67

560

473,4

350,49

3370,96

7170,42

6989,83

1256,79

31674,07

5,78

3703,14

2284

2284

3039,12

1839,72

318,24

1021,21

3987,78

6068,56Участок санитарно-технических работ

13905 Запах КНЗ в 2 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

14035 Течь КНЗ в подвале 2 подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена участка КНЗ в подвале. Мат-

лы: труба ПП ф110-2 м -2 шт; труба ф110-1 м-2 шт; труба ПП ф110-0,25-1шт; отводы ПП ф 110 

-45 градусов- 5 шт; переход 125-110-3 шт; манжет рез. 125-110- 3 шт; ревизия ПП 110-1 шт.

14715 течь КНЗ в подвале п.1 п2 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

14976  кв 30 течь канализации в  подвале (Сазонова А. В.) ВЫПОЛНЕНИЕ:  АС- прочистили 

КНЗ в подвале

Покос травы

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

01.07.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

13307 кв 34 топит квартиры канализацией, 1 этаж ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

прочистили канализацию

13399 кв 29 Отсутствует ХВС в кране (по стояку) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт в подвале стояк 

ХВС. Открывать не стали, неизвестна причина закрытия

13408 Отсутствует ХВС в кране (по стояку) ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли ХВС

13422 течь КНЗ в подвале 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

13742 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС поставили хомут

13762 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистить КНЗ в подвале.

13741 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили вентиляцию в ванной, кухне, туалете

Участок санитарно-технических работ

13214 топит квартиру канализацией, 1 этаж ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили 

канализация работает нормально

13215 топит квартиру канализацией ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: канализация работает 

нормально, засора нет

13225 кв 21 топит кнз в ванной, туалете, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал, 

прочистить не смогли открыли ревизию

13228 топит кнз в ванной, туалете,  АС нет доступа в подвал, прочистить не смогли открыли 

ревизию ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

01.06.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание



8140,71

1265,81

30666,64

3641,86

3039,12

1593,56

267,74

17,98

2191,82

3690,4

6803,02

8155,33

1265,81

32499,8

2779,46

1412,95

1412,95

3039,12

1231,12

17,66

55,55

3144,32

624,04

3495,36

8600,19

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

18494 кв-2  Установили хомут на п/сушителе. Нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из-под 

хомута не обнаружено. Нужна замена п/сушителя

Благоустройство придомовой территории

Покос травы

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

18316 кв 2 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на п/суш. на -32 в квартире.

18398 кв 2 Течь полотенце сушителя. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

01.09.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

17708 кв.30 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

18079 течь КНЗ в подвале п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца. Перелом м/у 

зданием и колодцем

15014 кв 23 нет освещения в квартире ( передала электрику в 8:12) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 

предохранитель в вру

01.08.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

15578 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера выход ГВС 55С

15754 кв 31 ГВС  низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы СТК

16009 течь стояка ГВС в квартире, дома 18.00 ( в 20:35 передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 

отключили ГВС на 2 дома Береговая 68,66, течь трубы металлопласта, течь устранили, ГВС на 

дома запустили

16098 течь КНЗ в подвале (офис) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: 

труба 110х2м- 2шт., труба 110х 1м-1шт., труба 110х0,25 - 1 шт., отвод 110х45 - 5 шт., манжет 

рез. 125х110 - 1 шт., ревизия 110 - 2шт., шпильки М10 х 2М - 2шт., хомут 110 в сборе - 2 

комплекта

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

15116 установить опалубку для отмостки ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили опалубки 

для отмосков. Мат-л доска 25мм, 0,06м



6834,22

1265,81

100259,66

3586,76

3039,12

2882,14

10,39

12,79

6381,18

63161,2

862,6

4792,2

57506,4

3925,6

7870,36

24034 кв 14;10; нет отопления в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. 

отопления на подъезд, перебрали элев., обработали стояки

23293 ,18 Обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. 

Стояки в работе. Нет перепада давления на системе отопления

23320 кв 18 обработать стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23402 кв 18 х/б в квартире и кв 31,18 в 2-х ком., кв.10 х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки  

13:00 -17:00 22.10.14

23623 отсутствует отопление в кв. и кв 31 в 2-х ком. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки. с 

13:00 до 17:00  22.1014.

23703 Сильный сброс по стояку КНЗ и шум.Передал Иванов Ю.М. инженер водоканала 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки. Течи не обнаружено. 

23971 х/б в спальне окна выходят во двор ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. отопления на подъезд, 

перебрали элев., обработали стояки см. заявки №23971

22414 кв.10 в подвале течь кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале

22515 ВО 2 ПОДВАЛЕ МЕНЯТЬ КНЗ ТРУБУ ВЫПОЛНЕНИЕ: ВО 2 ПОДВАЛЕ ЗАМЕНИЛИ 

УЧАСТОК КНЗ ТРУБЫ

22731 кв.12,31,23,29,45,7,2,30 п.1 и 2 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка 

стояков отопления, по стояку кв.3 закрыты вентиля на батареи

22815 кв.15 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, 

закрыты краны на батарею в стояку кв.15 в мал. комнате

23099  кв 23 обработка стояков в комнате,4,7,30,33 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

23101 кв 40,31,18,7,37,26,30,32,54,4 обработка стояков ( стояку 3 квартиры, закрыты вентиля 

на батарею, см.заявку №22815) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

Ремонт ж/б крышек вентблоков

Ремонт козырьков

Ремонт мягкой кровли

Участок ремонтно-строительных работ

24861 покраска поручней ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска масл. краской 2 кг 

Участок санитарно-технических работ

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Ремонт конструктивных  элементов жилых зданий

19929 заменить сборки ф15 на теплофикате в подвале  ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 сборки 

ф15 в подвале на отплении в подъезде. Мат-л: труба ф15 - 2м, резьба ф15 - 6 шт., кран ф15 - 4 

шт., работа с о сваркой

20731 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

01.10.2014

Аварийно-диспетчерское обслуживание

19655 обследовать стояки отопления в подъезде для установки радиатора отопления 

ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется демонтаж конвекторов и установка новой батареи. Требуется 

замена сборок ф15 - 4 шт., труба ф20 - 3 м, новая батарея, крепления батареи - 3 шт.
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39168,61
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201,65

2306,48

3972,45

8227,11

29946 п.1 восстановить остекление на л/клетке 2 и 4 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили раму 

540х790, застеклили 2 рамы на 2 и 4 этажах, мат-л: стекло 475х725, забили железо за домом, 

29948 п.1 установить оконную раму на 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили, застеклили и 

установили раму на 3 этаже

Участок санитарно-технических работ

29393 течь КНЗ в подвале 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Материалы Благоустройство территории

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Материалы Электрика

Техническое обслуживание газового оборудования

Участок ремонтно-строительных работ

Участок электротехнических работ

01.12.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

25826 кв.31 слабое отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в 

СТК

26067 кв.45,42  х/б - в квартире, кв.21-кухня, комната, повтор 08.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Обработали стояки отопления. Низкая температура на обратке-нет перепада

26172 кв.25,31,45. Нет отопления в комнате ( передала в АС) нет перепада ВЫПОЛНЕНИЕ: 

нет перепада, концевые стояки не греют

26455 х/б - кухня, б.комната, кв.30 х/б, кв.65 комната от 17.11.14, кв.44 х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: 

Обработка стояков отопления, стояки отопления функционируют 

27406 кв.31 темп. в кв. не соот. норме от 20.11.14, 21.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, 

передано в СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Вывоз и утилизация ТБО

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.

Материалы Ремонтно-строит участок

Материалы Сантехника

Участок ремонтно-строительных работ

Участок санитарно-технических работ

25080 п.3 восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа.

01.11.2014

 Материалы уборки территории и мусоропроводов

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

27407 кв.31 длительное время нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная 

уборка подъезда 02.12.14

24098 х/б в квартире и кв.10, 14 по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, воздуха нет

24578 кв.31 х/б комнаты, кв.44 комнаты, кв.47 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, 

обратка на эл. узле холодная

25293 кв.30,44,31 отсут. отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ



7849,18

1272Участок электротехнических работ

32330 кв 17 нет отопления в б. комнате, кв.46 в комнате верх батареи теплый, низ холодный, 

кв.18 х/б комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов


