
Ленина 15

Услуга Сальдо вх. Начислено Оплачено Факт. Затраты Пр.Пост*
ГВС 83 859,29 412 883,98 405 979,48 412 883,98
Водоотв. 21 880,41 112 818,62 115 998,66 112 818,62
ГВС подача 14 991,78 93 501,52 90 378,05 93 501,52
Отопление 290 312,27 2 125 319,41 2 055 199,08 2 125 319,41
Сод.обсл.жилья 317 090,57 838 314,80 857 623,33 896 307,78 18102,2
ХВС 24 487,97 134 109,22 136 677,94 134 109,22
Э/э 74 562,65 480 686,47 446 190,76 480 686,47
ИТОГО 827 184,94 4 197 634,02 4 108 047,30 4 255 627,00

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

896 307,78

74 286,45
3 269,12

12 129,91
1 384,14
8 251,15
1 786,75

147,34
1 326,08
2 210,13
1 623,80

19 516,60

19 759,10
2 882,33

Содержание и ремонт жилфонда

31.01.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

2027 2 этаж, 2 подъезд - не закрывается рама на л. клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: рама 
подогнана и закрыта.
Участок санитарно-технических работ

1020 отключить стояки отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение невозможно, 
нужна замена 4-х кранов, на другое время.

1459 запах кнз в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили лёд на чердаке на вытяжке.

1607 капает п/сушитель . ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течи не 
обнаружено, верхняя квартира не открыла.

1765 течь  в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояков отопления в подвале, 
обработка системы отопления.

1801 9 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в водоканал.

227 кв 118 течь п/сушителя по сварке передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: АС 
поставили хомут.

2491 проверить работу вентиляции. ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция проверена, 
написан ответ - Козинская.

547 гвс низкой температуры второй день. ВЫПОЛНЕНИЕ: вышел из строя 
циркуляционный насос на 25, сделали заявку руководству.

725 установить циркуляционный насос - 2 подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: установка 
насоса со сваркой.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ



87 578,35
3 090,64

11 753,75
2 154,56
8 251,15
4 193,22
1 744,22
1 554,93
1 326,08
2 210,13
2 363,87

20 485,79

25 350,93

3 099,08

78 558,18
3 102,04

10 854,44
2 067,08
8 251,15

1489 нет света во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

300 нет освещения на площадке 1-го этажа.кв-46.Повтор в 18:10 Нет света во всем  
подъезде на л/кл ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия патрона, регулировка контактной 
пластины.

465 нет освещения на л.клетках 4 подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.
748 2 подвал - подключить насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил насос.

28.02.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

3795 обследовать балконный козырёк. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено обследование.

4121 протекание козырька балкона. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,неправильно 
установлен козырёк, хозяева должны устранить сами.
Участок санитарно-технических работ

3003 шум в батарее по стояку кухни. ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили заглушку на 
спусник.

3227 сильный запах кнз в туалете( особенно по утрам). ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили 
вытяжку ото льда на чердаке.

3463 запах кнз в ванной - особенно из раковины. ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили 
вытяжку ото льда.

4093 запах в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования - запаха нет, в 
подвале и на чердаке всё в норме.
4220 течь у счётчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки.
Участок уборки территории и мусоропроводов

4107 нет уборки в подъезде №1 ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.02. - уборка произведена.
Участок электротехнических работ

3122 3 этаж - нет освещения на лестничной клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.
3787 открыт эл. щиток. ВЫПОЛНЕНИЕ: ЩО закрыл.
4083 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены ППР - 1 подъезд.
4175 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведение ППР.
4272 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.

31.03.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО



4 307,92
921,33

1 326,08
2 210,13
2 319,53

17 891,90

22 521,74
2 784,84

73 800,54
1 989,12
9 282,55
2 131,58
8 251,15
3 626,73

908,75
983,71

1 326,08
2 210,13
1 913,75

16 038,21

21 307,89

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

5799 кв 118 в восьмом подъезде течь воды передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: см.№ 
5879.

5879 течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: 8,9 подвалы - замена участка трубы со 
сваркой.
5932 кв 140 течь в 9 подвале тел 277441 ВЫПОЛНЕНИЕ: см.5879.

6062 ТЕЧЬ ЛИВНЁВКИ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали ливнёвку - неисправностей 
нет.
6121 течь под мойкой на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили гайку на гофре.

6759 8 подвал - запах кнз, шум воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

6785 мокнет потолок в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали чердак - всё в норме, 
кв.33 - нет доступа.

6854 1 подвал - запах КНЗ (;У Золотой Горы;). ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

30.04.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

7109 кв.116 - не поступает вода в кран в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена 
кранфильтра.

7380 обследование подвалов на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели обследование, 
утечек не обнаружено.

7428 кв.128 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены замеры 
гвс=51 градус.

7855 кв.8 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали шайбу, 
регулировка гвс.

7959 ЛЕНИНА 17 кв.14 - гвс низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 
гвс.
8221 течь бачка. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули коромысло.

8308 кв-128 х/б в комнате и на кухне ( 20:45 передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обработка системы отопления.
Участок уборки территории и мусоропроводов

7313 кв.50 - капает с потолка в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую 
КНЗ от мусора и льда.



3 830,89

67 231,25
1 178,74
6 704,07
2 251,93
8 251,15
2 558,59
1 082,82
1 861,99
1 375,73
1 326,08

370,45
2 210,13
1 892,37

14 318,00

19 344,39
2 504,81

65 372,75
1 031,39
6 630,40
2 001,71
8 251,15
2 814,63

294,68
594,55
515,70

1 326,08
2 210,13
1 458,13

12 632,74

9040 вывести воду для мытья подъездов. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран на гвс.
Участок электротехнических работ

7112 8 подъезд - тамбур - нет освещения.+++ ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.

7703 1 этаж - нет освещения на л/клетке - проверить патрон. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
замена патрона и лампочки.

31.05.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

10685 7 подъезд - закрыть подвальное окно. ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили решётку, 
закрыли окно со сваркой.
Участок санитарно-технических работ

10034 течь батареи в маленькой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки на 
металопластике.

10368 КВ.42 - ГВС низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка гвс в 
бойлере №1.

10638 9 подвал - течь трубы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк 
отопления в подвале.
10885 2 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: см. 10886.
10886 2 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

9443 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

30.06.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

11125 обследование подвалов для установки приборов учёта совместно с 
подрядчиками. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследован.



21 780,57
3 830,89

73 230,12
1 473,42
7 809,13
2 126,82
8 251,15
3 094,18
1 326,08
2 326,08
2 326,08
2 210,13
1 557,69

16 664,46

11848 ППР - 3,4,5 элеваторы. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена ревизия элеваторных 
узлов.

12204 кв 35 отключить стояки ХВС,ГВС для проведения работ отделом 
доп.услуг,после проведения работ стояки ХВС,ГВС подключить (на 25.06.13 на 
9:00 оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили стояки ХВС,ГВС

12329 кв 140 запах КНЗ из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: 
обследовали,канализация в рабочем состоянии,утечек не обнаружено,требуется 
сан. обработка
12375 нанесение трафаретов внутри подъездов. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.12376.

12376 нанесение трафаретов внутри подъездов. ВЫПОЛНЕНИЕ: трафареты 
нанесены во всех подъездах.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

11347 обследование щитовых и ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование проведено.

31.07.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Паспортно-визовая служба
Текущий ремонт и обслуживание МКД
Ремонт кровель, межпанельных швов
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

13674 3 подъезд демонтировать замок на двери колясочной(нет ключей),повесить 
новый замок,установить петли ВЫПОЛНЕНИЕ: Замок демонтирован,произведены 
работы, колясочная закалочена.
Участок санитарно-технических работ

12885 течь ливневой КНЗ на 1-м этаже - на месте стыка. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена герметизация стыков.

12980 топит с крыши спальню. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.108 - нет дома. На крыше был 
открыт люк, закрыли. Других утечек не обнаружено.

13131 топит подъезд с ливневой кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую КНЗ. 
Нужна замена в подвале.

13165 топит подъезд с ливневой кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: загерметизировали стыки 
ливневой КНЗ.

13256 ППР провести. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка теплообменников. ППР эл.узлов и 
системы отопления.
13266 Топит КНЗ подъезд № 1. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистка КНЗ в подвале.

13298 КНЗ в подвале подъезд №9 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец,передано в 
Водоканал.
13354 Топит с крыши. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверили вытяжку КНЗ.

13984 9 подвал. Замена ливневой канализации.  ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили.

14114 Магазин ; У золотой горы;. Течь с крана. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена кран 
буксы в туалете.



22 560,09

3 830,89

84 285,37
1 547,09
5 304,31
1 876,61
8 251,15
2 431,14
3 364,34
2 264,09

17 269,69
2 400,65
1 326,08
2 210,13
1 500,47

10 628,27

20 743,50
3 167,85

Участок уборки территории и мусоропроводов

12920 плохо проведена влажная уборка подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: передано 
Соколовской, 09.07.13.
Участок электротехнических работ
12489 открыты эл. щитки. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли все щитки.
13114 ревизия ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена ревизия ВРУ.

13382 Кв.16. Нет освещения в тамбуре,подъезд №1. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено.

13458 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разбит светильник в 
тамбуре.
13564 п.7 нет света, п.3 нет света. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановлено.
13625 Нет освещения 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановлено.

31.08.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ

15494 нет рамы на площадке 4-го этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: рама заказана, при 
наличии будет установлена.
Участок санитарно-технических работ
14371 Замена КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена КНЗ.

14394 Топит квартиру канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена КНЗ в подвале.
14879 нужна замена КНЗ в подвалах. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.14880.

14880 нужна замена КНЗ в подвалах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ В 2,5 
подвалах.

14948 замена стояка отопления в подвале по кв.87. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена 
стояков, кранов, муфты со сваркой.

15151 кв-112 Магазин  Любимая кухня Топит КНЗ подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
прочистили КНЗ в подвале.

15481 течь трубы гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена кранфильтра - в 
отдел допуслуг.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ
14489 Нет освещения во 2 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ревизия патронов.

14643 Восстановить освещение э/щитовой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили 
освещение в э/щитовой.

14709 кв-106 Нет света в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного 
провода в подъездном Щ.О.

14904 восстановить освещение во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.
15491 закрыть эл. щиток. ВЫПОЛНЕНИЕ: щиток закрыли.



62 904,30
1 694,43
5 009,63
1 326,08
8 251,15
3 167,85

708,77
1 581,88
1 326,08
4 420,26
1 528,48

11 222,62

19 278,20
3 388,87

84 304,41
2 504,81
4 862,29
1 620,76
8 251,15
2 136,46
9 871,25
8 384,81
1 326,08
3 127,72

30.09.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ
16034 сильный запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.
16114 течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк хвс.

16156 удлинить ливневую кнз в последнем подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: удлинили 
л/кнз.
16447 "Пятёрочка" - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.16449.
16613 2 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

16709 кв.130 - течь подводки к батарее. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки на 
системе отопления.

17026 кв.75 - течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь разводки, в отдел 
дополнительных услуг.

17166 1 подвал - течь воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили сгон на стояке гвс. Течёт 
теплообменник, передано руководству.
17240 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: см. 17241.

17241 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запуск  и обработка системы 
отопления.

17379 7 подъезд - течь трубы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели запуск и 
обработку системы отопления.

17682 132 течь трубы холодной воды в туалете ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
поставили хомут на стояк ГВС,течь устранили

17892 кв-128 Течь воды в подвале №9. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь 
спускника на стояке ХВС,устранили
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

15952 3п. - нет освещения на 3-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.

17151 восстановить освещение во всех подъездах. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.

31.10.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ



16 317,37

21 849,80
4 051,91

67 603,88
1 768,10
5 746,34
1 473,42
3 978,23
2 261,41

101,52
1 326,08
3 620,35

18 887,44

18542 1 подъезд - произвести ремонт чердачного люка и проушин. 
ВЫПОЛНЕНИЕ: люк закрыт, проушины на месте.

18545 произвести ремонт проушин чердачного люка - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
замок висит, заменена одна проушина.

18550 произвести ремонт чердачного люка и проушин - 4 подъезд. 
ВЫПОЛНЕНИЕ: люк отремонтирован, установлена проушина, повешан замок.

18551 произвести ремонт проушин чердачного люка - 6 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
установлены 2 проушины, навешан замок.

18552 произвести ремонт проушин чердачного люка - 9 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
заменена проушина, навешан замок.
Участок санитарно-технических работ

18215 нет отопления - 31(1к), 28(1к). ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему 
отопления.
18279 установить шайбу на ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили шайбу.

18467 обработать стояки отопления по кв. 55, 56,  97,  103,  107, ВЫПОЛНЕНИЕ: 
произведена обработка стояков отопления.

18523 /75 - обследование приборов отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется 
перемычка на стояк отопления.

19724 кв.45 - нет отопления в 2-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: ПРОИЗВЕЛИ 
ОБРАБОТКУ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ.

19751 3 подвал - нужна замена КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк кнз в 
подвале.

20165 кв.75 - замена подводки к батарее. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили подводку к 
батарее.

21280 кв.19 - нет отопления в угловой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели 
обработку систему отопления.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

19676 кв.38 - нет освещения на 1-м этаже - лестничная клетка. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
заменил лампу

21680 кв.124 - 8 подъезд - замыкает выключатель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выключатель 
выгорел,заменил

30.11.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Паспортно-визовая служба
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

22110 Студия загара - топит сверху в помещении. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу 
ГВС.

22218 кв.130 - обследовать п/сушитель.(9533829814) ВЫПОЛНЕНИЕ: 
Обследовали, нужна замена участка трубы=1м гвс, на 08.11.13. с 8-30.

22280 кв.130 - течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ГВС со сваркой.



23 284,02
5 156,97

77 152,18
1 768,10
5 746,34
1 399,75
8 251,15
4 051,91

111,78
1 265,69
1 638,78

756,91
1 326,08
2 210,13
3 678,46

19 190,62

23464 кв 75 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.11.13.проведены 
замеры параметров отопления совместно с представителями СТК и администрации. 
Нет перепада давления на подаче в дом. Составлены акты замеров. 25.11.13. заявка 
повторно передана в СТК.

23499 кв 97 отсутствует отопление в кухне и 1-ой комнате, 81 - чуть тёплые. 
ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.11.13.проведены замеры параметров отопления совместно с 
представителями СТК и администрации. Нет перепада давления на подаче в дом. 
Составлены акты замеров.25.11.13. - заявка повторно передана в СТК.

23503 кв 78 ГВС низкой температуры, кв.31 - нет тепла. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
22.11.13.проведены замеры параметров отопления совместно с представителями 
СТК и администрации. Нет перепада давления на подаче в дом. Составлены акты 
замеров.25.11.13.-заявка повторно передана в СТК.

23665 кв.112 - топит кнз в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

22044 кв8 - нет освещения на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 
1шт

22223 кв.1 - нет освещения 1 этаж, 1 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел патрон 
,заменил л/н

31.12.2013
Абонентское обслуживание
Аварийно-диспетчерское обслуживание
АУП

Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.
Материалы Благоустройство территории
Материалы Ремонтно-строит участок
Материалы Сантехника
Материалы Электрика
Паспортно-визовая служба
Техническое обслуживание газового оборудования
Участок ремонтно-строительных работ
Участок санитарно-технических работ

24411 кв 91 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена участка трубы ф32 
через перекрытие, вентиль на стояке не рабочем состояние, отключили холодную 
воду на 5,6,7,8 под-ды

24423 кв 91 отключили холодную воду на 5,6,7,8 подъезды, т.к. вентиль на стояке 
не в рабочем состояние, нужна замена участка трубы ф32 через перекрытие 
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу в перекрытии кв.91, 94, кран в подвале.

24473 магазин "У золотой горы" - нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Промывка и 
запуск системы отопления.

24630 1 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, установили 
заглушку.



21 483,56
4 272,92

24706 кв.23 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

24924 Любимая кухня" - местный засор. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в 
подвале.
25230 Течёт т/обменник. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплообменник.

25519 кв.18 - холодные батареи во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: 16-30 - система 
отопления в работе.

25525  - парит из подвала №6  кв 81 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сгона на трубе ГВС ф25, 
отключили стояк

25541 кв 81 отключили стояк горячей воды, течь сгона на трубе ф25 
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояки гвс в подвале.
25709 кв.114 - 8 п. - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.
26057 /53 - заварить стояк хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
26058 /53 - заварить стояк хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: до звонка от жителей.

25767 кв.31 - нет освещения на 1-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 
лампу накаливания

25977 кв 140 нет освещения при входе в подъезд, в тамбуре, на 2,3 этаж л/к, 
заменить плафон на 3 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н

26064 кв.38 - 1 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет освещения 
на л/кл 1эт

26066 Кв.140. Заменить плафон на л/кл 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

26205 кв.33 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему 
отопления.
Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

24750 кв.38 - нет освещения на л/клетках 2,3,4 этажей - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: 
освещение восстановлено.

24830 1 подъезд, 2 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение 
восстановлено.
25232 отключить насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос.



Итого

90 763,79
18 700,37
18 115,25

360 432,60
337 672,82

21 919,25
109 058,36
956 662,44


